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AC Cloud Control QUICK INSTALL GUIDE

1. Product Description [EN] EN
The AC Cloud Control device is an external module capable of connecting your Air
Conditioning units into your Wi-Fi network in order to provide global connectivity and
remote control applications through a friendly user interface.

Packaging content (Figure 1):
[(@)AC Cloud Control Device [ (b) 3 Rubber dampers [(c) Quick install guide |
|(d) Power supply + 4 plugs (EU, UK, US, AU) | (e) Additional cable |

* The ACCC device requires a (5VDC 0,25 A) NEC Class 2 or Limited Power Source (LPS) and SELV rated
powersupply as the one provided.

2. Installation overview

The AC Cloud Control device can be installed on a wall mounted position (Figure 2) or
in a desktop position (Figure 3). Socket-outlet shall be near the equipment and shall
be accessible.

CAUTION: To ensure regulatory compliance, use only the provided power supply. Keep
in mind that some furniture and materials (carpets, curtains, glass, metal...) may affect
on the IR communication.

IMPORTANT: The gateway must be installed in a secure location, such as a locked
electrical cabinet or an area that is physically inaccessible. The gateway must only be
connected to networks with monitored access and restricted access to network equipment.

More information at https://www.intesis.com/accloud
3. Wi-Fi configuration
Follow instructions from our Wi-Fi configuration manual at:

https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. IR configuration (learning mode)

IMPORTANT: Before starting the IR configuration process, please check the
compatibility list at https://www.intesis.com/accloud and make sure that you have the
AC Cloud Control device already connected to the Internet.

1. Push the ACCC button for 3 seconds. The LED will turn into white steady.
2. Pick up the IR wireless controller and push the On/Off button pointing to the

AC Cloud Control device.

« If process is not OK, the AC Cloud Control device LED will be blinking in Red.
Repeat the process from step 1 and check our compatibility list or visit https:/www.
intesis.com/accloud for more details.

« If process is OK, the AC Cloud Control device LED will be blinking in Green.

5. Device registration

Follow bellow instructions to register your device:

1. Visit https:/accloud.intesis.com.

2. Create an account (in case you don’t have it yet).

3. Visit the settings/device/ section and click on add device.

4. Introduce the registration code (25 digit code on the manual sticker).
5. Select the widgets (functions) you want to use with your device.

You can find detailed information about all the installation and configuration process at
https://www.intesis.com/accloud 3
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WARRANTY DOCUMENT

1. HMS Industrial Networks, S.L.U. (hereinafter “HMS Networks”), in its capacity as
manufacturer, hereby informs you of the rights which Royal Legislative Decree 1/2007,
of November 16, approving the revised General Consumer and User Protection Law and
the rest of the legislation applicable confers on you in your capacity as consumer in the
event of nonconformity of the device AC Cloud Control (hereinafter the “Device”).

2. HMS Networks warrants to you that for three (3) years from the delivery of the Device
it shall be liable, under the terms and conditions established in this document, for the
nonconformity of the Device, provided that such nonconformity is due to a manufacturing
defect which prevents the use of the Device in the ordinary manner or with its usual
levels of quality and performance. In this respect, it shall be presumed that the
nonconformities which are revealed within six (6) months from the delivery of the Device
already existed when the Device was delivered, unless this presumption is incompatible
with the alleged nonconformity.

3. If a legitimate nonconformity of the Device in accordance with the previous paragraph
is shown, you may choose free of charge between the repair and the replacement
of the Device, provided that the option which you choose is objectively possible and
proportionate.

4. If you have opted for the repair of the Device but when such repair has been performed
and the Device has been delivered, it still contains the manufacturing defect which gave
rise to the nonconformity, you may request the replacement of the Device by another
of the same kind, unless such replacement is disproportionate in relation to the defect.

5. If you opt for the repair or the replacement of the Device, the calculation of the
warranty period provided in section 2 of this document shall be suspended from the time
you deliver the nonconforming Device until the repaired or replaced Device is delivered
to you, the remaining warranty period resuming from that time onwards. HMS Networks
shall also be liable for the manufacturing defects which caused the repair for six (6)
months from such repair.

6. If repair or replacement is not possible or has not been carried out by HMS Networks,
you may request the reduction of the price or even the return of the Device with a
refund of the price paid. However, you may not return the Device demanding payment
of the price paid if the manufacturing defect giving rise to the nonconformity is of little
importance.

7. The warranty of the Device does not cover any defect, irregularity, malfunctioning or
reduction of the quality or the performance caused by:

(i) Any defect or malfunctioning of the air-conditioning equipment in which the Device
is installed.

(i) Defective or incorrect installation of the Device by the technician that you may hire in
order to perform such installation or by any other third party.

(iii) Any handling by you of the Device, as well as any incorrect use which you may make
of the Device, including cases of dismantling or opening of the Device and the addition of
parts or additional accessories both to the Device and to the air-conditioning equipment
in which it is installed.
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(iv) Failure or interruptions of the electricity or computer supply or arising from access to
and operation of the Internet beyond the control of HMS Networks, as well as any others
arising from improper use of the Device.

(v) Damages caused by the transport or the storage of the Device not attributable to
HMS Networks, or any other related to the maintenance of the Device before and after
the sale thereof.

(vi) The normal wear and tear of the Device or its parts as a result of the passage of time,
as well as the breakage thereof or others arising from blows, falls or impacts.

(vii) The contact of the Device with water or other inappropriate substances, as well as
damage caused as a result of environmental conditions which are unsuitable or not in
accordance with those indicated in the instructions manual.

8. In order to prove the date of receipt of the Device for the purpose of the calculation of
the warranty period, you should retain the invoice or receipt of purchase.

9. This warranty applies to Devices purchased in Spain. In the case of Devices
purchased outside Spain, the warranty conditions established in the country where they
were acquired shall apply.

10. In order to exercise the rights derived from this warranty, you may send an e-mail to
info@intesis.com, in which the procedure to be followed will be indicated to you.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Telephone: +34938047134
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1. Produktbeschreibung [DE]

AC Cloud Control Gerét ist ein externes Modul fiir die Verbindung von Klimaanlagen mit
ihrem WLan-Netz, das mittels einer benutzerfreundlichen Schnittstelle eine weltweite
Konnektivitat sowie Anwendungen fiir eine Fernregelung biete.

Lieferumfang (Abbildung 1):
|(a) AC Cloud Control-Geréte | (b) 3 Gummidampfer |(c) Installationsanleitung |
[(d) Netzteil + 4 Stecker (EU, GB, US, AU) [ (e) ZusétzlichesKabel |

* Das ACCC Geréatbendtigteine (5VDC 0,25 A) NEC Klasse 2 Stromquelle oder eine Stromquelle mit
begrenzter Leistung (LPS) und ein Netzteil der Schutzklasse Ill, wie das beiliegende.

2. Installationsiibersicht

Das AC Cloud Control Gerét kann sowohl an einer Wand (Abbildung 2) als auch auf
einem Tisch montiert werden (Abbildung 3). Steckdosen miissen frei zuganglich sein
und sich in der Nahe des Geréates befinden.

ACHTUNG: Nutzen Sie ausschlieRlich das mitgelieferte Netzteil. Bestimmte Materialien
bzw. Gegenstande (Teppich, Vorhange, Glas, Metall usw.) konnen die Infrarot-

Verbindung gegebenenfalls storen.

WICHTIG: Das Gateway muss an einem sicheren Ort installiert werden, z. B. in einem
verschlossenen Elektronikschrank oder einem physisch unzugénglichen Bereich.

Das Gateway darf nur an Netzwerke mit Uberwachten Zugriffen und eingeschranktem
Zugang zu Netzwerkausriistung angeschlossen werden.

Siehe hitps://www.intesis.com/accloud fiir ndhere Informationen.

3. WLan-Konfiguration
Folgen Sie den Anweisungen in unserer WLan-Konfigurationsanleitung:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. Infrarot-Konfiguration (Lernmodus)

WICHTIG: Bevor Sie mit der Infrarot-Konfiguration beginnen, lesen Sie die
Kompatibilitatslisteunter https://www.intesis.com/accloud und stellen Sie sicher, dass
der AC Cloud Control Controller ans Internet angeschlossen ist.

ACCC Knopf 3 Sek. lang gedriickt halten. Die LED leuchtet weil.

. Driicken Sie auf dem IR-Controller die Ein/Aus Taste, wahrend Sie mit ihm
auf das AC Cloud Control Gerét zielen.

+ Wenn dies nicht funktioniert, blinkt die LED des AC Cloud Control Gerats rot.
Wiederholen Sie Schritt 1 und priifen Sie die Kompatibilitatsliste oder gehen
Sie auf https://www.intesis.com/accloud, um mehr zu erfahren.

« Wenn alles funktioniert, blinkt die LED des AC Cloud Control Geréts griin.

N~

5. Ihr Geratregistrieren

Registrieren Sie ihr Gerat wie folgt:

1. Besuchen Sie https:/accloud.intesis.com.

2. Erstellen Sie ein neues Benutzerkonto (falls Sie noch keins haben).

3. Klicken Sie unter Einstellungen/Gerét/ auf Geréat hinzufiigen.

4. Registrierungsnummer eingeben (25 stelliger Code, siehe
Installationsanleitung).

5. Wahlen Sie die Widgets (Funktionen) fir ihr Gerat aus.

Details zur Installation und Konfiguration finden Sie unter https://www.intesis.com/
accloud

6
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GARANTIE

Sie hiermit in seiner Eigenschaft als Hersteller iber ihre Rechte als Verbraucher,
die aus dem kéniglichen Erlass 1/2007 vom 16. November hervorgehen, welcher
die iberarbeitete Version des spanischen Verbraucherschutzgesetzes sowie alle
zugehorigen Gesetze anerkennt, im Falle einer Nichtkonformitat des Geréts AC Cloud
Control (im Anschluss das “Gerat”).

1. HMS Industrial Networks, S.L.U. (im Anschluss “HMS Networks” genannt) informiert

2. HMS Networks gewéhrt ab Lieferung des Gerats gemaR den in diesem Dokument
festgelegten Geschaftsbedingungen drei (3) Jahre Garantie bei Nichtkonformitat des
Geréts, sofern eine solche Nichtkonformitat auf einen Herstellungsfehler zuriickzufiihren
ist, der verhindert, dass eine normale Verwendung des Geréts oder eine Verwendung
mit dem UGblichen Qualitats- und Leistungsniveau méglich ist. Diesbeziiglich gelten
Nichtkonformitaten, die innerhalb von sechs (6) Monaten nach Lieferung des
Geréats festgestellt werden als zum Zeitpunkt der Lieferung bereits existierende
Nichtkonformitéten, auRer diese Annahme ist mit der mutmaRlichen Nichtkonformitét
unvereinbar.

3. Sollte eine Nichtkonformitat festgestellt werden, die den Bedingungen des
vorhergehenden Paragraphs entspricht, konnen Sie frei zwischen einer Reparatur und
einem Austausch des Gerats wahlen, sofern die von ihnen gewéhlte Option objektiv
mdoglich und angemessen ist.

4. Wenn Sie sich fiir eine Reparatur des Gerats entschieden haben, diese ausgefiihrt
wurde und das Gerat nach Lieferung weiterhin den Herstellungsfehler enthalt, der fir
die Nichtkonformitét verantwortlich war, kénnen Sie den Austausch des Geréts durch
ein gleichwertiges Gerat verlangen, aufRer ein solcher Austausch wére angesichts des
Fehlers unverhéltnismagig.

5. Wenn Sie sich fiir eine Reparatur oder den Austausch des Gerats entschieden haben,
wird die Berechnung des Garantiezeitraums ausgesetzt zwischen dem Zeitpunkt,
an dem Sie das von einer Nichtkonformitat behaftete Geréat einschicken, und dem
Zeitpunkt, an dem es ihnen wieder geliefert wird. HMS Networks haftet ab einer solchen
Reparatur ebenfalls sechs (6) Monate fiir Herstellungsfehler, die eine solche Reparatur
verursacht haben.

6. Wenn eine Reparatur oder ein Austausch nicht moglich sind oder von HMS Networks
nicht ausgefiihrt wurden, kénnen Sie eine Reduzierung des Preises verlangen oder
das Gerat einsenden und eine Riickerstattung verlangen. Es ist jedoch nicht moglich,
das Gerat unter Forderung einer Riickerstattung des Kaufpreises einzusenden, wenn
der Herstellungsfehler, welcher der Nichtkonformitdt zugrunde liegt, von geringer
Bedeutung ist.

7. Die Garantie fiir das Gerat deckt keinerlei Defekt, UnregelmaRigkeit, Funktionsfehler
oder Reduzierung der Qualitat oder Leistung, die verursacht wurden durch:

(i) Defekte oder Funktionsstérungen des Klimaanlagensystems, in welchem das Geréat
installiert ist.
(i) Defekte oder Funktionsstérungen des Klimaanlagensystems, in welchem das Geréat
installiert ist.




AC Cloud Control INSTALLATIONSANLEITUNG

(ii) Fehlerhafte oder falsche Installation des Geréts durch den Techniker oder Dritte, den/
die Sie gegebenenfalls mit der Durchfiihrung der Installation beauftragt haben.

(iii) Jegliche Handhabung des Gerats oder die unsachgemaRe Verwendung des Gerats,
einschlieRlich aller Falle von Zerlegen oder Offnen des Gerats sowie das Hinzufiigen
von Teilen oder Zubehdr zum Gerat oder dem Klimaanlagensystems, in welchem das
Gerat installiert ist.

(iv) Ausfalle oder Unterbrechung der Stromversorgung oder der Computerverbindung
oder entstehend aus Zugriff und Nutzung des Internets auBerhalb der Kontrolle von
Intensis sowie jegliche andere, die aus einer unsachgemaRen Verwendung des Gerats
entstehen.

(v) Schaden, die durch Transport und Lagerung des Gerats entstehen und nicht
HMS Networks zugeschrieben werden konnen, sowie Schaden in Verbindung mit der
Wartung des Geréts vor und nach dessen Verkauf.

(vi) Die normale, im Laufe der Zeit entstehende Abnutzung des Gerats sowie Bruch und
andere Schéden, die durch StoR, Fall oder Schlag entstanden sind.

(vii) Der Kontakt des Gerats mit Wasser oder anderen ungeeigneten Substanzen sowie
Schaden, die durch die Umgebungsbedingungen verursacht wurden, die ungeeignet
sind oder nicht mit den Bedingungen Ubereinstimmen, die in der Bedienungsanleitung
aufgefiihrt werden.

8. Als Nachweis des Empfangsdatums des Gerats fiir die Berechnung des
Garantiezeitraums miissen Sie die Rechnung oder die Empfangsbestatigung
aufbewahren.

9. Diese Garantie gilt fir Gerate, die in Spanien gekauft wurden. Fir auRerhalb
Spaniens gekaufte Geréte gelten die Garantiebedingungen des Landes, wo das Gerat
gekauft wurde.

10. Bitte senden Sie fiir die Ausiibung der aus dieser Garantie hervorgehenden Rechte
eine E-Mail an info@intesis.com, im Anschluss daran erhalten Sie eine Erlauterung der
zu befolgenden Schritte.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Telefon: +34938047134
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1. Description du produit [FR]
Le dispositif AC Cloud Control est un module externe servant & connecter un climatiseur
au réseau Wi-Fi afin de fournir une connectivité globale et un contréle distant des appareils
grace a une interface usager intuitive.

Contenu du paquet (lllustration 1):
[(@) Dispositif AC Cloud Control [ (b) 3 amortisseurs en caoutchouc [ (c) Guide d'Installation .
d) Alimentation + 4 prises (EU, UK, US, AU) | (e) Additional cable

* Le dispositif ACCC nécessite une source d'énergie (5VDC 0,25 A) NEC Class 2 or Limitée (LPS) et une
source d'alimentation de type SELV similaire 4 celle fournie.

2. Apercu de I'installation

Le dispositif AC Cloud Control peut étre installé au mur (lllustration 2) ou a plat
(lllustration 3). La prise électrique doit étre située a proximité de I'équipement et doit
étre accessible.

ATTENTION: Afin de respecter les contraintes réglementaires, n'utilisez que
I'alimentation fournie avec le dispositif. Notez que certains meubles et matériaux (tapis,
rideaux, verre, métal) peuvent avoir un effet sur la communication IR.

IMPORTANT: La passerelle doit étre installée dans un endroit sécurisé, tel qu'une
armoire électrique fermée a clé ou une zone physiquement inaccessibles. La passerelle
ne doit étre connectée qu'a des réseaux avec un acces surveillé et un accés restreint aux
équipements réseau.

Voir https://www.intesis.com/accloud pour plus d’informations.

3. Configuration du Wi-Fi

Suivez les consignes de notre manuel de configuration Wi-Fi a I'adresse:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. 1R configuration (Iearning mode)

IMPORTANT: Avant de commencer la configuration IR, vérifiez la liste des compatibilités
a l'adresse https://www.intesis.com/accloud et assurez-vous que la télécommande AC
Cloud Control est déja connectée a Internet.

1. Appuyez sur le bouton ACCC pendant 3 secondes. La LED va devenir blanche.
2. Prenez la télécommande sans-fil IR et appuyez sur le bouton On/Off en la

pointant vers le dispositif universel AC Cloud Control.

« Si le processus ne marche pas, la LED du dispositif AC Cloud Control clignotera

en rouge. Répétez la démarche a partir de la premiére étape et vérifiez notre

liste de compatibilité ou visitez https:/www.intesis.com/accloud pour plus

d'informations.

« Si le processus fonctionne, la LED du dispositif AC Cloud Control clignotera en vert.

5. Enregistrement du dispositif
Suivez les instructions ci-dessous pour enregistrer votre dispositif :
1. Allez a la page https://accloud.intesis.com.
2. Créez un compte (si vous n’en avez pas déja un).
3. Rendez vous a la rubrique parameétres/dispositif/ et cliquez sur ajouter un
dispositif.
4. Saisissez le code d’enregistrement (code a 25 chiffres sur le Guide
d'Installation).
5. Sélectionnez les widgets (fonctions) que vous voulez utiliser avec votre
dispositif.
You can find detailed information about all the installation and configuration process at
https://www.intesis.com/accloud 9
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BON DE GARANTIE

1. HMS Industrial Networks, S.L.U. (ci-aprés, “HMS Networks”), en sa qualité de
fabricant, vous informe par la présente des droits que le Décret Royal Législatif 1/2007,
du 16 novembre, approuvant la Loi révisée sur la Protection du Consommateur Général
et de I'Utilisateur, ainsi que le reste de la |égislation applicable, vous conférent en qualité
de consommateur, dans le cas de non-conformité du dispositif AC Cloud Control (ci-
aprés, le “Dispositif’).

2. HMS Networks vous garantit que pendant une période de trois (3) ans a compter de
la livraison du Dispositif, elle sera responsable, conformément aux conditions établies
dans le présent document, de la non-conformité du Dispositif, sous réserve que cette
derniére soit due a un défaut de fabrication empéchant I'utilisation normale du Dispositif,
soit & son niveau habituel de qualité et performance. A cet effet, il sera considéré que
les non-conformités découvertes dans un délai de six (6) mois a compter de la livraison
du Dispositif, existaient d’ores et déja lors de la livraison du Dispositif, sous réserve que
cette présomption soit compatible avec la non-conformité alléguée.

3. Si une non-conformité légitime du Dispositif, conforme au paragraphe précédent
du présent document, se découvre, vous avez le choix, gratuitement, de faire réparer
le Dispositif ou de le remplacer, sous réserve que I'option choisie soit objectivement
possible et proportionnelle.

4.Si vous avez opté pour la réparation du Dispositif mais, une fois ce dernier réparé et
livré, le méme défaut de fabrication ayant donné lieu a la non-conformité subsiste,vous
pouvez solliciter le remplacement du Dispositif par un autre dispositif de méme nature,
sous réserve que ledit remplacement ne soit pas disproportionnel par rapport au défaut.

5. Si vous optez pour la réparation ou le remplacement du Dispositif, le calcul de la
période de garantie susmentionnée dans la section 2 du présentdocument se suspendra
entre le moment ou vous livrez le Dispositif non conforme et celui ou le Dispositif réparé
ou remplacé vous est délivré, la période de garantie restante recommencera de courir
a partir de cet instant. HMS Networks sera également responsable des défauts de
fabrication a I'origine de la réparation pendant une période de six (6) mois & compter
de cette réparation.

6. Si la réparation ou le remplacement n’est pas possible ou n'a pas été effectué par
HMS Networks, vous pouvez requérir une réduction du prix, voire renvoyer le Dispositif
et bénéficier du remboursement du prix réglé. Cependant, vous ne pourrez pas renvoyer
le Dispositif en sollicitant le réglement du prix déja payé si le défaut de fabrication a
I'origine de la non-conformité est de faible importance.

7. La garantie du Dispositif ne couvre aucun défaut, aucune irrégularité, aucun mauvais
fonctionnement, ni aucune réduction de la qualité ou performance dus a :

(i) Tout défaut ou mauvais fonctionnement de I'équipement d’air conditionnée sur lequel
le dispositif est installé.

(ii) L'installation défectueuse ou inadéquate du Dispositif par le technicien que vous ayez
engage afin de réaliser I'installation ou tout autre tiers.
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(iii) Toute manipulation du Dispositif de votre part, ou tout usage incorrect que vous
puissiez avoir fait du Dispositif, en ce inclus les cas de démontage ou ouverture du
Dispositif, ainsi que I'ajout de piéces ou accessoires additionnels a la fois au Dispositif,
et a I'équipement d’air conditionné sur lequel il est installé. .
(iv) Pannes ou interruptions de I'alimentation en électricité ou de I'ordinateur, ou dérivés
de l'accés a ou du fonctionnement d’Internet hors du contréle d’'HMS Networks, ainsi
que tout autre dérivé d’'un usage non approprié du Dispositif.

(v) Dommages causés par le transport ou I'entreposage du Dispositif non imputables a
HMS Networks, ou tout autre qui soit relatif & I'entretien du Dispositif avant et aprés la
vente susmentionnée.

(vi) L'usure et la dégradation du Dispositif ou de ses piéces dues au temps, ainsi que la
casse ou autres, dérivés de coups, chutes ou impacts.

(vii) Le contact du Dispositif avec I'eau ou autre substance non appropriée, ainsi que
les dommages causés par des conditions environnementales non adéquates ou non
conformes a celles indiquées dans le manuel d’instructions.

8. Afin de prouver la date de réception du Dispositif aux effets du calcul de la période de
garantie, vous devrez conserver la facture ou le bon de réception d’achat.

9. Cette garantie s'applique aux Dispositifs acquis en Espagne. Dans le cas des
Dispositifs acquis hors d’Espagne, les conditions de garantie établies par le pays ou ils
ont été acquis s’appliqueront.

10. Aux effets d’exercer les droits dérivés de la présente garantie, vous pouvez envoyer
un e-mail a info@intesis.com, ol la procédure a suivre vous sera indiquée.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelone)
Téléphone: +34938047134
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1. Descrizione del Prodotto [IT]

Il dispositivo AC Cloud Control € un modulo esterno in grado di connettere i
condizionatori d'aria alla tua rete Wi-Fi consentendo cosi un collegamento globale e
applicazioni di controllo a distanza grazie ad un’interfaccia di facile utilizzo.

Contenuto dell'imballaggio (Figura 1):
(a) Dispositivo AC Cloud Control (b)3 cuscinetti di gomma [(c) Guida per lnstallazione |
|(d) Alimentazione + 4 spine (EU, UK, US, AU) | (e) Cavo aggiuntivo |

* Il dispositivo ACCC richiede un alimentatore classe di protezione 2 a norma NEC (5VDC 0,25 A) o una
fonte di energia a potenza limitata (LPS) e un alimentatore classificato SELV come quello fornito.

2. Schema di installazione
Il dispositivo AC Cloud Control pud essere installato a parete (Figura 2) o su ripiano
(Figura 3). Le prese devono trovarsi in prossimita dell’apparecchio ed essere accessibili.

ATTENZIONE: Per garantire la conformita alle norme, utilizzare solo I'alimentatore
fornito. Va tenuto presente che alcuni elementi di arredo e materiali (moquette, tende,
vetro, metallo ...) possono influire sulla comunicazione a infrarossi.

IMPORTANTE: Il gateway deve essere installato in un luogo sicuro, ad esempio in un
armadio elettrico chiuso a chiave o in un'area fisicamente inaccessibile. Il gateway deve essere
collegato solo a reti con accesso monitorato e accesso limitato alle apparecchiature di rete.

Ulteriore informazioni a https://www.intesis.com/accloud

3. Configurazione Wi-Fi

Seguire le istruzioni del manuale per la configurazione Wi-Fi sul nostro sito:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. Configurazione IR (modalita apprendimento)

IMPORTANTE: Prima di avviare il processo di configurazione IR, consultare la lista delle
compatibilita su https://www.intesis.com/accloud e accertarsi di avere il controller AC
Cloud Control gia connesso a Internet.

Premere il pulsante ACCC per 3 secondi. Il LED diventa bianco stabile.

Premere il pulsante On/Off del telecomando IR puntandolo verso il

dispositivo AC Cloud Control.

« Se il procedimento non & OK, il LED del dispositivo AC Cloud Control lampeggia

in rosso.

Ripetere il procedimento dal punto 1 e controllare la lista delle compatibilita

o per maggiori dettagli vedere su https://www.intesis.com/accloud

« Se il procedimeto & OK, il LED del dispositivo AC Cloud Control lampeggia in verde.

N~

5. Registrazione del dispositivo

Per registrare il dispositivo, seguire queste istruzioni:

1. Visitare il sito https://accloud.intesis.com.

2. Creare un account (qualora non sia gia stato creato).

3. Andare alla sezione parametri/dispositivo/ e cliccare su “aggiungi dispositivo”.

4. Inserire il codice di registrazione (le 25 cifre del codice sull’etichetta della
guida per l'installazione).

5. Selezionare i widget (funzioni) che si intendono utilizzare con il dispositivo.

Sul sito https://www.intesis.com/accloud cono disponibili informazioni dettagliate
sullintero procedimento di installazione e configurazione.
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GARANZIA

1. HMS Industrial Networks, S.L.U. (in seguito denominato: “HMS Networks”), nella
sua qualita di produttore, con la presente informa dei diritti che il Regio Decreto
Legge 1/2007, del 16 novembre, che approva il testo riveduto della Legge Generale
per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti e le altre leggi complementari applicabili
conferiscono ai consumatori nel caso di non conformita del Dispositivo AC Cloud Control
(in seguito: “ il Dispositivo”).

2. HMS Networks garantisce che per tre (3) anni dalla consegna del Dispositivo deve
essere responsabile, nei termini e nelle condizioni stabilite in questo documento, della
non conformita del Dispositivo, purché tale non conformita sia dovuta ad un difetto di
fabbricazione che rende impossibile I'utilizzo del Dispositivo in modo normale ed ai
consueti livelli di qualita e di prestazioni. In riferimento a cio, si presume che la non
conformita rivelatasi entro sei (6) mesi dalla consegna del Dispositivo gia esistesse
quando il Dispositivo & stato recapitato, salvo se tale presunzione & incompatibile con
la presunta non conformita.

3. Se si manifesta una legittima non conformita del Dispositivo ai sensi del precedente
paragrafo, I'Utente pud scegliere tra la riparazione gratuita e la sostituzione del
Dispositivo, purché 'opzione scelta sia oggettivamente possibile e proporzionata.

4. Se I'Utente ha optato per la riparazione del Dispositivo, e tuttavia dopo che tale
riparazione & stata effettuata e il Dispositivo & stato consegnato, questo presenta ancora
il difetto di fabbricazione che ha causato la non conformita, I'Utente pud richiedere la
sostituzione del Dispositivo con un altro dello stesso tipo, salvo se tale sostituzione &
sproporzionata rispetto il difetto.

5. Se I'Utente opta per la riparazione o la sostituzione del Dispositivo, il calcolo del
periodo di garanzia previsto al punto 2 del presente documento & sospeso a decorrere
dal momento della consegna del Dispositivo non conforme fino al momento in cui il
Dispositivo riparato o sostituito viene consegnato all'Utente ed il restante periodo di
garanzia decorre da quel momento. HMS Networks sara inoltre responsabile per i difetti
causati dalla riparazione entro un periodo di sei (6) mesi da tale riparazione.

6. Se la riparazione o la sostituzione non & possibile o non ¢é stata effettuata da HMS
Networks, I'Utente puo chiedere la riduzione del prezzo o addirittura la restituzione del
Dispositivo con rimborso del prezzo pagato. Tuttavia, I'Utente non potra restituire il
Dispositivo ed esigere il rimborso del prezzo pagato se il difetto di fabbricazione, causa
della non conformita, & di scarsa rilevanza.

7. La garanzia del Dispositivo non copre qualsiasi difetto, irregolarita, disfunzione o
diminuzione della qualita o delle prestazioni causato da:

(i) Qualsiasi difetto o cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione su cui &
installato il Dispositivo.

(i) Un'installazione difettosa o non corretta del Dispositivo effettuata da un tecnico
ingaggiato dell’'Utente per eseguire tale installazione o da una qualsiasi altra parte terza.
(i) Qualsiasi manipolazione del Dispositivo effettuata dell'Utente, nonché qualsiasi
possibile uso non corretto del Dispositivo, compresi i casi di smontatura o apertura
del Dispositivo e I'aggiunta di parti o accessori supplementari per il Dispositivo e per
I'impianto d'aria condizionata su cui € installato.
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(iv) I guasti o le interruzioni all'erogazione di energia elettrica o del computer o derivanti
dall'accesso a Internet e dal suo funzionamento che non rientrano nel controllo di HMS
Networks, nonché tutti gli altri guasti derivanti da un uso improprio del Dispositivo.

(v) | danni causati dal trasporto o dal magazzinaggio del Dispositivo non imputabili a
HMS Networks o qualsiasi altro danno relativo alla manutenzione del Dispositivo,
anteriore e posteriore alla vendita stessa.

(vi) La normale usura del Dispositivo o delle sue parti dovuta al passare del tempo, cosi
come la loro rottura o altri danni derivanti da colpi, cadute o impatti.

(vii) Il contatto del Dispositivo con acqua o altre sostanze inappropriate, nonché i danni
causati da condizioni ambientali che non sono adatte o non conformi a quelle indicate
nel manuale di istruzioni.

8. Per poter dimostrare la data di ricezione del Dispositivo ai fini del calcolo del periodo
di garanzia I'Utente deve conservare la fattura o la ricevuta di acquisto.

9. La presente garanzia si applica ai Dispositivi acquistati in Spagna. Nel caso di
Dispositivi acquistati fuori dalla Spagna, si applicano le condizioni di garanzia vigenti nel
Paese dove questi sono stati acquistati.

10. Per poter esercitare i diritti derivanti dalla presente garanzia, I'Utente puo inviare
una e-mail a info@intesis.com: il nostro Servizio gli indichera la procedura da seguire.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Telefono: +34938047134




AC Cloud Control GUIA RAPIDO DE INSTALACAO

1. Product Description [PT]

O dispositivo AC Cloud Control € um modulo externo que permite ligar as suas unidades
de Ar Condicionado a sua rede Wi-Fi de modo a providenciar uma conetividade global e
aplicagbes de controlo remoto através de uma interface amiga do utilizador.

Contetdo da embalagem (Figura 1):
|(a) Dispositivo AC Cloud Controll(b)3 apoios de borracha |(c)Guia de instalagdo |

(d) Adaptador + 4 fichas (EU, UK, US, AU) |(e) Cabo adicional |

* O dispositivo ACCC necessita de um adaptador (5VDC 0,25 A) NEC Classe 2 ou Limited Power Source
(LPS) e SELV como o que ¢ fornecido.

2. Instalagao
O dispositivo AC Cloud Control pode ser montado numa parede (Figura 2) ou

pode ser pousado num mével (Figura 3). Atoma da eléctrica deve estar proxima do
equipamento e ser de facil acesso.

ATENGAO: Para cumprir com a legislagéo, use apenas o adaptador fornecido. Tenha
em atengdo que algum mobilidrio e materiais (tapetes, cortinados, vidro, metal...)
podem afetar as comunicagdes por infra vermelhos (IR).

IMPORTANTE: O gateway deve ser instalado num local seguro, como um armario
elétrico trancado ou numa érea fisicamente inacessivel. O gateway so6 deve ser ligado
a redes com acesso monitorizado e acesso restrito ao equipamento de rede.

Mais informagdes em https://www.intesis.com/accloud

3. Configuragao Wi-Fi
Siga as instrugdes do nosso manual de configuragdo Wi-Fi disponivel em:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. Configuragédo IR (modo de aprendizagem)

IMPORTANTE: Antes de iniciar o processo de configuracéo IR, por favor veja a lista
de compatibilidade em https://www.intesis.com/accloud e certifique-se de que o seu
controlador AC Cloud Control esta ligado a Internet.

Prima o botao ACCC durante 3 segundos. O LED fica de cor branca.

Pegue no comando de infra vermelhos e prima o botao On/Off apontando

para o dispositivo AC Cloud Control.

+ Se nao funcionar, o LED do dispositivo AC Cloud Control pisca em cor vermelha.
Repita o procedimento a partir do passo 1 e veja a lista de compatibilidade

ou visite hitps://www.intesis.com/accloud para mais pormenores.

«+ Se tudo funcionar, o LED do AC Cloud Control pisca em cor Verde.

N~

5. Registo do dispositivo

Siga estas instrugdes para registar o seu dispositivo:

1. Entre em https://accloud.intesis.com.

2. Crie uma conta (se ainda nao tiver uma).

3. Entre na secgéo settings/device/ e clique em add device.

4. Insira o codigo de registo (25 algarismos indicados na Guia de instalagéo).
5. Escolha os equipamentos (fungdes) que quer ligar ao dispositivo.

Informag&o pormenorizada acerca da instalagdo e procedimento de configuragdo em

https://www.intesis.com/accloud
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AC Cloud Control GUIA RAPIDO DE INSTALAGAO

DOCUMENTO DE GARANTIA

1. Através deste documento HMS Industrial Networks, S.L.U. (adiante, “HMS
Networks”), na sua condicdo de fabricante, informa-osobre os direitos que o Real
Decreto Legislativo (Espanha) 1/2007, de 16 de novembro, pelo qual é aprovado o
texto refundido da Lei Geral de Defesa do Consumidor (Espanha) e demais legislagdo
aplicavel Ihe confere na sua condigao de consumidor caso ocorra falta de conformidade
do dispositivo AC Cloud Control (adiante, o “Dispositivo”).

2. AHMS Networks garante pelo prazo de trés (3) anos contados a partir da entrega do
Dispositivo que responderd, nos termos e condigdes estabelecidas neste documento,
pela falta de conformidadedo Dispositivo, sempre que esta se deva a um defeito
de fabrico que impega a sua utilizagdo com os niveis de qualidadee prestacdes
habituais do mesmo. Neste sentido, presumir-se-a que as faltas de conformidade
que se manifestem no prazode seis (6) meses posteriores a entrega do Dispositivo ja
existiamquando este foi entregue, salvo se esta presungao for incompativel com a falta
de conformidade alegada.

3. Se se manifestar uma falta legitima de conformidadedo dispositivo de acordo com
o paragrafo anterior, Vocé podera escolher de forma gratuita entre a reparagéo ou a
substituicdo do Dispositivo, sempre que a opg¢do que escolha seja objetivamente
possivel e proporcionada.

4. SeVocétiver optado pela reparagdo do Dispositivo mas depoisdesta realizada
o Dispositivo continuar a apresentar o defeito de fabrico que motivou a falta de
conformidade, podera solicitar a susbtituicdo do Dispositivo por outro igual, salvo se a
substituicaofor desproporcionada relativamente ao defeito.

5. Quando Vocé optar pela reparagdo ou substituigdo do Dispositivo a contagem do
prazo de garantia previsto no ponto 2 deste documento sera suspensa desde que
Vocé entregao Dispositivo ndo conforme até que ele lhe seja devolvido reparado ou
substituido, voltando a contar o periodo de garantia restante a partir desse momento. A
HMS Networks respondera pelos defeitos de fabrico que provocaram a reparagdonos
seis (6) meses seguintes a0 mesmo.

6. Se a reparagdo ou a substituigdo ndo forem possiveis ou ndo tenham sido feitas
pela HMS Networks, Vocé podera solicitar desconto de prego ou, até, a devolugao
do Dispositivo como rembolso do prego pago. No entanto, Vocé nédo podera devolver
o Dispositivo reclamando o prego pago se o defeito de fabrico que motiva a falta de
conformidade né&o for relevante.

7. A garantia do Dispositivo ndo cobre nenhum defeito, anomalia, mau funcionamento
ou diminuigao da qualidade do desempenho causados por:

(i) Qualquer defeito ou mau funcionamento do aparelho de ar condicionado no qual seja
instalado o Dispositivo.

(i) Uma instalagdo defeituosa ou incorreta do Dispositivo realizada pelo técnico
contratado por si ou por qualquer outro terceiro.

(i) Qualquer manipulagdo que Vocé faga no Dispositivo, bem como qualquer uso
indevido que lhe seja dado, incluindo os casos de desmontagem ou abertura do
Dispositivo e a adigao de pegas ou acessorios adicionais tanto no Dispositivo como no
aparelho de arcondicionado em que o mesmo seja instalado.
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(iv) Falhas ou interrupgdes dofornecimento elétrico, informatico ou que decorram do
acesso e funcionamento de Internet alheios & HMS Networks, bem como quaisquer
outros derivados de utilizagdes indevidas do Dispositivo.

(v) Danos causados pelo transporte ou armazenamento do Dispositivo ndo imputaveis a
HMS Networks, ouqualquer outro relacionado com a conservagao do Dispositivo antes
e apds a sua venda.

(vi) O desgaste normal do Dispositivo oudas suas pegas como consequéncia da
passagem do tempo, bem como a suaquebra ou outras devidas a pancadas, quedas
ou impactos.
(vii) O contacto do Dispositivo comagua ou outras substancias inapropriadas, bem
como os ocorridos como consequéncia de condigdes ambientais inadequadas ounao
conformes com o indicado no manual de instrugdes.

8. Para comprovar a data de recegéo do Dispositivo para efeitos de calculo do prazo da
garantia devera guardar a fatura ou recibo de compra.

9. A presente garantia é aplicavel a Dispositivos comprados em Espanha. Para
Dispositivos comprados fora de Espanha serdo aplicaveis as condigbes de garantia
estabelecidas no Estado de aquisigao.

10. Para exercer os direitos derivados desta garantia, podera enviar uma mensagem de
e-mail para info@intesis.com, onde se Ihe indicara o procedimento a seguir.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Telephone: +34938047134




AC Cloud Control GUIA RAPIDA DE INSTALACION

1. Descripcion del Producto [ES]

El dispositivo AC Cloud Control es un moédulo externo capaz de comunicar sus
unidades de Aire Acondicionado a su red Wi-Fi para proporcionar conectividad global y
aplicaciones de control remoto a través de una interfaz amigable.

Contenido del paquete (Figura 1):
|(a) Dispositivo AC Cloud Control |(b)3!acos de goma |(c) Guia de Instalacion |

|(d) Fuente de alimentacién + 4 conectores (EU, UK, US, AU) | (e) Cable adicional __|

* El dispositivo ACCC requiere de una Fuente de alimentacion (5VDC 0,25 A) NEC Class 2 o Limited Power
Source (LPS) de tipo SELV como la proporcionada.

2. Resumen de instalacion

El dispositivo AC Cloud Control puede instalarse en una posicién mural (Figura 2) o
en una posicion de sobre mesa (Figura 3). La toma de corriente debe estar cerca del
equipo y debe estar accesible.

ATENCION: Para garantizar el cumplimiento de la normativa, utilice Gnicamente
la fuente de alimentaciéon proporcionada. Tenga en cuenta que algunos mueves y
materiales (alfombras, cortinas, cristal, metal...) pueden afectar en la comunicacion IR.

IMPORTANTE: La pasarela debe instalarse en un lugar seguro, como un armario
eléctrico cerrado con llave o un area fisicamente inaccesible. La pasarela solo debe
conectarse a redes con acceso monitorizado y acceso restringido al equipo de red.

Mas informacién en https://www.intesis.com/accloud

3. Configuracién Wi-Fi

Siga las instrucciones de nuestro manual para configuracion Wi-Fi en:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. Configuracion IR (modo aprendizaje)

IMPORTANTE: Antes de iniciar la configuracion IR, por favor comprueba la lista de
compatibilidades en https://www.intesis.com/accloud y asegurate de que el dispositivo
AC Cloud Control esta conectado a Internet.

1. Pulsa el botén ACCC durante 3 segundos. EI LED pasara a blanco fijo.
2. Toma el controlador inalambrico IR y pulsa el botén de On/Off apuntando
hacia el dispositivo AC Cloud Control.
« Si el proceso no se realiza correctamente, el dispositivo AC Cloud Control
parpadeara en rojo.
Repita el proceso des del paso 1 y compruebe nuestra lista de compatibilidades o
visite https://www.intesis.com/accloud para mas informacion.
« Si el proceso finaliza correctamente, el dispositivo parpadeara en verde.

5. Registro del dispositivo

Siga las instrucciones para registrar el dispositivo:

1. Visite https://accloud.intesis.com.

2. Cree una cuenta (en caso de no tenerla todavia).

3. Visite la seccién configuracion/dispositivo/ y pulse en “afadir dispositivo”.

4. Introduzca el codigo de registro (cédigo de 25 digitos en la etiqueta del manual).
5. Seleccione los widgets (funciones) que quiera utilizar con su dispositivo.

Puede encontrar mas informacién sobre la instalacion y el proceso de configuraciéon en
https://www.intesis.com/accloud
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DOCUMENTO DE GARANTIA

1. A través de este documento HMS Industrial Networks, S.L.U. (en adelante, “HMS
Networks”), en su condicién de fabricante, le informa de los derechos que el Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el
resto de normativa aplicable le otorga en su condicién de consumidor ante la falta de
conformidad del dispositivo AC Cloud Control (en adelante, el “Dispositivo”).

2. HMS Networks le garantiza que dentro de los tres (3) afios contados desde la entrega

del Dispositivo respondera, en los términos y con las condiciones establecidas en este
documento, de la falta de conformidad con el Dispositivo, siempre que ésta se deba

a un defecto de fabricacion que impida su uso ordinario o con los niveles de calidad
y con las prestaciones habituales del mismo. En este sentido, se presumira que las
faltas de conformidad que se manifiesten dentro de los seis (6) meses posteriores a la
entrega del Dispositivo ya existian cuando éste se entregd, salvo que esta presuncion

sea incompatible con la falta de conformidad alegada.

3. Si se manifiesta una falta legitima de conformidad con el dispositivo de acuerdo
con el parrafo anterior, Usted podra elegir de forma gratuita entre la reparacion o la
sustitucion del Dispositivo, siempre que la opcion que escoja sea objetivamente posible
y proporcionada.

4. Si Usted ha optado por la reparacion del Dispositivo pero una vez realizada la misma
y entregado el Dispositivo éste sigue adoleciendo del defecto de fabricacion que motivd
la falta de conformidad, podra solicitar la sustitucion del Dispositivo por otro igual, salvo
que dicha sustitucion sea desproporcionada en relacion con el defecto.

5. Cuando Usted opte por la reparacion o la sustitucion del Dispositivo el computo del
plazo de garantia previsto en el apartado 2 de este documento se suspendera desde
que Usted entregue el Dispositivo no conforme hasta que le sea entregado el reparado
o sustituido, volviendo a computar el periodo de garantia restante a partir de dicho
momento. Asimismo, HMS Networks respondera de los defectos de fabricacion que
provocaron la reparacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la misma.

6. Si la reparacion o la sustitucion no son posibles o no han sido llevadas a cabo por
HMS Networks, Usted podra solicitar la rebaja del precio o, incluso, la devolucién del
Dispositivo con el rembolso del precio abonado. No obstante, Usted no podra devolver
el Dispositivo reclamando el precio abonado si el defecto de fabricacion que motiva la
falta de conformidad es de escasa importancia.

7. La garantia del Dispositivo no cubre ningtin defecto, anomalia, mal funcionamiento o
disminucion de la calidad o las prestaciones causadas por:

(i) Cualquier defecto o mal funcionamiento del aparato de aire acondicionado en el cual
se instale el Dispositivo.

(i) Una instalacion defectuosa o incorrecta del Dispositivo realizada por el técnico que
Usted contrate para llevar a cabo la misma o por cualquier otro tercero.

(iii) Cualquier manipulacion que Usted realice del Dispositivo, asi como cualquier uso
incorrecto que Usted le dé al mismo, incluidos los casos de desmontaje o apertura del
Dispositivo y la adicion de piezas o accesorios adicionales tanto en el Dispositivo como
en el aparato de aire acondicionado en el que se instale el mismo.
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(iv) Fallos o interrupciones del suministro eléctrico, informatico o que deriven del acceso
y funcionamiento de Internet ajenos a HMS Networks, asi como cualesquiera otros
derivados de usos indebidos del Dispositivo.

(v) Dafios ocasionados por el transporte o el almacenaje del Dispositivo no imputables
a HMS Networks, o cualquier otro relacionado con la conservacion del Dispositivo antes
y después de su venta.

(vi) El desgaste normal del Dispositivo o sus piezas como consecuencia del paso del
tiempo, asi como su rotura u otras derivadas de golpes, caidas o impactos.

(vii) EI contacto del Dispositivo con agua u otras sustancias inapropiadas, asi como
los ocasionados como consecuencia de condiciones ambientales inadecuadas o
disconformes con lo sefialado en el manual de instrucciones.

8. Para acreditar la fecha de recepcion del Dispositivo a efectos del calculo del plazo de
garantia debera conservar la factura o el tiquet de compra.

9. La presente garantia se aplica a Dispositivos comprados en Espafia. Para
Dispositivos comprados fuera de Espafa seran de aplicacion las condiciones de
garantia establecidas en el Estado donde se adquirié.

10. Para ejercer los derechos derivados de esta garantia, podra enviar un correo
electrénico a info@intesis.com, en el que se le indicara el procedimiento a seguir.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Teléfono: +34938047134
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1. Descripcion del Producto [ES]

El dispositiu AC Cloud Control és un modul extern capag de connectar les teves unitats
d’Aire Condicionat a la teva xarxa Wi-Fi per tal d’oferir connectivitat global y aplicacions
de control remot a través d’'una interficie amigable.

Contingut del paquet (Figura1):

[(a) Dispositiu AC Cloud Control [ (b) 3tacs de goma [(c) Guia d' Instal-lacio |
|(d) Font d' alimentacié + 4 endolls (EU, UK, US, AU) | (e) Cable addicional _|

* El dispositiu ACCC necessita estar alimentat per una font de (5VDC 0,25 A) NEC Class 2 o Limited Power
Source (LPS) amb certificacio SELV com la que es proporciona.

2. Resum d’instal-lacié

El dispositiu AC Cloud Control es pot instal-lar en posicié mural (Figura 2) o en posicié
de sobre taula (Figura 3). La presa de corrent ha d'estar prop de I'equip i ha de ser
accessible.

ATENCIO: Per tal de garantir el compliment de les regulacions establertes, utilitzeu
només la Font d’alimentacié proporcionada. Recordeu que alguns mobles i materials
(catifes, cortines, vidre, metall...) poden afectar la comunicacio IR.

IMPORTANT: La passarel-la s’ha d’instal*lar en un lloc segur, com ara un armari
eléctric tancat amb clau o una zona fisicament inaccessible. La passarel-la només s’ha
de connectar a xarxes amb accés monitoritzat i accés restringit al dispositiu de xarxa.

Meés informacié a https://www.intesis.com/accloud

3. Configuracié Wi-Fi

Segueix les instruccions del nostre manual de configuracié Wi-F a:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. Configuracioé IR (mode aprenentatge)

IMPORTANT: Abans d'iniciar la configuracio IR, si us plau comprova la compatibilitat a
https://www.intesis.com/accloud i assegura’t de que el teu dispositiu AC Cloud Control
esta connectat a Internet.

Prem el boté ACCC durant 3 segons. EI LED es posara en blanc fix.

. Agafa el control remot IR i prem el boté On/Off apuntant cap al dispositiu

AC Cloud Control.

« Si el procés no ha estat correcte, el dispositiu AC Cloud Control fara pampallugues
en vermell.

Repeteix el procés des del punt 1 i comprova la llista de compatibiliats per a

més detalls a https://www.intesis.com/accloud

« Si el procés ha sigut correcte, el dispositiu AC Cloud Control fara pampallugues
en verd.

N~

5. Registre del Dispositiu

Segueix les segiients instruccions per registrar el teu dispositiu:

1. Vés a https://accloud.intesis.com.

2. Crea un compte (si en cara no ho has fet).

3. Vés a la secci6 configuracio/dispositiu i prem afegeix dispositiu.

4. Introdueix el codi de registre (codi de 25 digits d’aquesta guia).

5. Selecciona els widgets (funcions) que vols fer servir amb el teu dispositiu

Pots trobar informacié més detallada sobre el procés d'instal-lacié i configuracio a
https://www.intesis.com/accloud 21
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DOCUMENT DE GARANTIA

1. A través d’aquest document HMS Industrial Networks, S.L.U. (d'ara endavant,
“HMS Networks”), en la seva condicié de fabricant, I'informa dels drets que el Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Novembre, pel qual s'aprova el text refés
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios i la resta de
normativa aplicable li atorga en la seva condicié de consumidor davant la falta
de conformitat del dispositiu AC Cloud Control (d’ara endavant, el “Dispositiu”).

2. HMS Networks li garanteix que dintre dels tres (3) anys comptats des de I'entrega del
Dispositiu respondra, en els termes i les condicions establertes en aquest document,
de la falta de conformitat amb el Dispositiu, sempre que aquesta es degui a un
defecte de fabricacié que impedeixi el seu Us ordinari 0 amb els nivells de qualitat i
amb les prestacions habituals del mateix. En aquest sentit, es presumira que les
faltes de conformitat que es manifestin dintre dels sis (6) primers mesos posteriors
a l'entrega del Dispositiu ja estaven presents quan aquest es va entregar, llevat
que aquesta presumpcié sigui incompatible amb la falta de conformitat al-legada.

3.Siesmanifestaunafaltalegitimade conformitatamb el Dispositiud’acord amb el paragraf
anterior, Vosté podra escollir de manera gratuita entre la reparacioé o la substitucio del
Dispositiu, sempre que I'opcié que esculli sigui objectivament possible i proporcionada.

4. Si Vosté ha optat per la reparacié del Dispositiu, perd un cop realitzada la mateixa i
entregat el Dispositiu aquest segueix tenint el defecte de fabricacié que va motivar la
falta de conformitat, podra sollicitar la substitucié del Dispositiu per un altre d’igual,
llevat que aquesta substitucié sigui desproporcionada en relacié amb el defecte.

5. Quan Vosté opti per la reparacié o substitucié del Dispositiu, el comput del
termini de garantia previst en l'apartat 2 d’aquest document es suspendra des
de que Vosté entregui el Dispositiu no conforme fins que li sigui entregat el reparat
o substituit, tornant a computar el periode de garantia restant a partir d'aquest
moment. Aixi mateix, HMS Networks respondra dels defectes de fabricacio
que van provocar la reparacié dins dels si (6) mesos seglents de la mateixa.

6. Si la reparacié o la substitucié no sén possibles 0 no han estat dutes a terme
per HMS Networks, Vosté podra sol-licitar la rebaixa del preu o, fins i tot, la
devolucié del Dispositiu amb el reembossament del preu abonat. No obstant,
Vosté no podra retornar el Dispositiu reclamant el preu abonat si el defecte
de fabricaci6 que motiva la falta de conformitat és d'escassa importancia.

7. La garantia del Dispositiu no cobreix cap defecte, anomalia, mal funcionament o
disminucioé de la qualitat o les prestacions causades per:

(i) Qualsevol defecte o mal funcionament de I'aparell d’aire condicionat en el qual
s'instal*li el Dispositiu.

(i) Una instal-lacio defectuosa o incorrecta del Dispositiu realitzada per un técnic que
vosté hagi contractat per a dur a terme la mateixa o per qualsevol altre tercer.

(iii) Qualsevol manipulacié que Vosté realitzi del Dispositiu, aixi com qualsevol us
incorrecte que Vosté li doni al mateix, incloent casos de desmuntatge o obertura del
Dispositiu i 'addicié de peces o accessoris addicionals tant en el Dispositiu com en
I'aparell d’aire condicionat en qual s'instal‘li el mateix.
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(iv) Problemes o interrupcions del subministrament eléctric, informatic o que derivin de
I'accés i el funcionament d'Internet aliens a HMS Networks, aixi com qualsevol altre
derivat de I'Gs indegut del Dispositiu.

(v) Danys ocasionats pel transport o emmagatzematge del Dispositiu no imputables a
HMS Networks, o qualsevol altre relacionat amb la conservacio del Dispositiu abans i
després de la seva venta.

(vi) El desgast normal del Dispositiu o de les seves peces com a conseqiiéncia del pas
de temps, aixi com el seu trencament o altres derivades de cops, caigudes o impactes.
(vii) El contacte del Dispositiuamb aigua o altres substancies inapropiades, aixi com els
ocasionats com a consequiéncia de condicions ambientals inadequades o disconformes
amb l'indicat al manual d'instruccions.

8. Per acreditar la data de recepcié del Dispositiu a efectes del calcul del termini de
garantia haura de conservar la factura o tiquet de compra. C

9. La present garantia s'aplica a Dispositius comprats a Espanya. Per a Dispositius
comprats fora d’'Espanya seran d'aplicaci6 les condicions de garantia establertes en
I'Estaton es va adquirir.

10. Per tal d'exercir els drets derivats d’aquesta garantia podra enviar un correu
electronic a info@intesis.com, on se li indicara el procediment a seguir.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Teléfon: +34938047134
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1. Produktbeskrivelse [NO]

AC Cloud Control-apparatet er en ekstern modul som kan koble dine klimaanleggsenheter
til ditt wifi-nettverk for & kunne gi en global tilkobling og fiernkontrollapplikasjoner via et
brukervennlig grensesnitt.

Pakkens innhold (bilde 1):

|(a) AC Cloud Control-enhet |(b)3 gummidempere |(c) Installasjonsveiviser |
[(d) Stremforsyning + 4 plugger (EU, UK, US, AU) | (e) Ekstrakabel

* ACCC-enheten krever (5VDC 0,25 A) NEC-klasse 2 eller en begrenset stromkilde (LPS) og SELV-rangert
stremforsyning, som den medfolgende.

2. Installasjonsoversikt
AC Cloud Control-enheten kan veggmonteres (bilde 2) eller plasseres pa et bord
(bilde3). Kontaktuttaket ma veer i naerheten av utstyret og veere lett tilgjengeli.

FORSIKTIG: Bruk den medfglgende stremforsyningen for & sikre at regelverket
overholdes. Husk at noen mebler og materialer (tepper, gardiner, glass, metall...) kan

pavirke IR-kommunikasjonen.

VIKTIG: Gatewayen ma installeres pa et sikkert sted, for eksempel i et last elektrisk
skap eller et fysisk utilgjengelig omrade. Gatewayen skal kun kobles til nettverk med
overvaket tilgang og begrenset adgang til nettverksutstyr.

Se https://www.intesis.com/accloud for mer informasjon.

3. Wi-Fi-konfigurasjon
Folge instruksjonene i brukerhandboken for Wi-Fi-konfigurasjon pa:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. IR-konfigurasjon (leeremodus)

VIKTIG: Fer du starter IR-konfigurasjonen, kontroller kompabilitetslisten pa https://www.
intesis.com/accloud, og serg for at AC Cloud Control-kontrollen allerede er koblet il
Internett.

1. Trykk p4 ACCC-knappen i 3 sekunder. LED vil lyse hvitt.

2. Ta IR-tradlgs kontroller og trykk pa Palav-knappen, mens du peker mot
AC Cloud Control-enheten.
« Hvis prosessen ikke er OK, vil AC Cloud Control-enhetens LED blinke radt.
Gjenta prosessen fra trinn 1 og kontroller kompabilitetslisten, eller besak
https://www.intesis.com/accloud for mer informasjon.
« Hvis prosessen er OK, vil AC Cloud Control-enhetens LED blinke grent.

5. Enhetsregistrering

Folg instruksjonene nedenfor, for & registrere enheten din:

1. Besgk https://accloud.intesis.com.

2. Opprett en konto (hvis du ikke allerede har en).

3. Besok innstillinger/enhet/-delen, og klikk pa legg til enhet.

4. Oppgi registreringskoden (25-sifret kode pa installasjonsveiviser klistremerke).
5. Velg widgetene (funksjonene) du vi bruke.

Du kan finne detaljert informasjon om installasjon og konfigurasjon pa https://www.in-
tesis.com/accloud
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GARANTIDOKUMENT

1. HMS Industrial Networks, S.L.U. (heretter kalt “HMS Networks”), i egenskap av
produsent, informerer deg hermed om rettighetene du har som forbruker iht. kongelige
lovdekret 1/2007, av 16. november, som godkjenner den reviderte generelle forbruker-
og brukervernloven og resten av gjeldende lovgivning, ved manglende samsvar av
enheten AC Cloud Control (heretter “Enhet”).

2. HMS Networks garanterer at selskapet skal vaere ansvarlig i tre (3) ar fra levering
av enheten, i henhold til vilkarene og betingelsene fastsatt i dette dokumentet, for
mangler ved enheten, forutsatt at slike mangler skyldes en produksjonsfeil som hindrer
bruk av enheten pa ordinaer mate eller med vanlige kvalitets- og ytelsesnivéer. | denne
forbindelse skal det antas at manglene som avdekkes innen seks (6) maneder fra
leveringen av enheten allerede eksisterte da enheten ble levert, med mindre denne
antakelsen er uforenlig med den paberopte mangelen.

3. Hvis det pavises en legitim mangel pa enheten i samsvar med foregdende
bestemmelse, kan du velge gratis mellom reparasjon og utskifting av enheten, forutsat
at det alternativet du velger er objektivt mulig og rimelig.

4. Hvis du har valgt reparasjon av enheten, men enheten fortsatt inneholder feil eller
mangler nar reparasjonen er utfert og enheten er levert, som ga opphav til mangelen,
kan du be om utskifting av enheten med en annen av samme slag, med mindre en slik
erstatning er urimelig i forhold til mangelen.

5. Hvis du velger & reparere eller skifte ut enheten, skal beregningen av garantiperioden
angitt i pkt. 2 i dette dokumentet stoppe fra tidspunktet du leverte den mangelfulle
enheten til den er reparert eller skiftet ut og levert tilbake til deg, og den resterende
garantiperioden gjenopptas fra dette tidspunktet. HMS Networks skal ogs& veere
ansvarlig for fabrikasjonsfeil som forarsaket reparasjonen i seks (6) maneder fra en
slik reparasjon.

6. Dersom reparasjon eller utskifting ikke er mulig eller ikke har blitt utfert av HMS
Networks, kan du kreve reduksjon av kjspesummen eller returnere enheten med full
tilbakebetaling av kjspesummen du betalte. Du kan imidlertid ikke returnere enheten
og kreve tilbakebetaling av kjspesummen dersom fabrikasjonsfeilen som gir opphav til
mangelen er av liten betydning.

7. Garantien pa enheten dekker ikke eventuelle feil, uregelmessigheter, feilfunksjon eller
reduksjon av kvalitet eller ytelse som skyldes:

(i) eventuell defekt eller feilfunksjon pa klimaanlegget som enheten er installert pa.

(i) defekt eller feil installasjon av enheten av teknikeren som du har leid for & utfere en
slik installasjon eller av noen annen tredjepart.

(iii) eventuell handtering av enheten fra din side, samt eventuell feil bruk som du gjer av
enheten, inkludert tilfeller av demontering eller apning av enheten og tillegging av deler
eller ekstra tilbehar bade til enheten og til kimaanlegget der den er installert.

(iv) svikt eller feil ved elektrisitets- eller datamaskinforsyningen eller som oppstar fra
tilgang til og bruk av Internett utenfor HMS Networks' kontroll samt eventuelt annet som
utspringer fra feil bruk av enheten.
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(v) skader forarsaket av transport eller lagring av enheten som ikke skyldes HMS
Networks eller noe annet som gjelder vedlikehold av enheten for og etter salg av denne.
(vi) normal slitasje pa enheten eller delene i den som er en falge av naturlig elde samt
odeleggelse av enheten eller annet som falge av slag, fall eller stat.

(vii) kontakt med vann eller andre uegnede stoffer for enheten samt skader forarsaket
av miljgforhold som er uegnet eller ikke i samsvar med forhold som er angitt i
bruksanvisningen.

8. Du ber oppbevare fakturaen eller kjgpskvitteringen for & bevise datoen for mottak av
enheten for beregning av garantiperioden.

9. Denne garantien gjelder enheter kjopt i Spania. For enheter kjgpt utenfor Spania
gjelder garantivilkarene som er etablert i landet der den ble kjept.

10. For a handheve rettighetene i denne garantien, kan du sende en e-post til info@
intesis.com, hvor du vil fa oppgitt prosedyren som skal folges.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Telefon: +34938047134

26




AC Cloud Control INSTALLATIONSGUIDE

1. Produktbeskrivning [SW]

AC Cloud Control-enheten ar en extern modul som har kapacitet att ansluta
luftkonditioneringsenheter i Wi-Fi-natverket och mdjliggér globala anslutnings- och
fjarrstyrningstilldmpningar som du kontrollerar med hjélp av ett anvandarvanligt
gréanssnitt.

Forpackningens innehall (figur 1):
[(a) AC Cloud Control-enhet [ (b)3 gummidampare [(c) Installationsguide |
|(d) Stromférsorjningsenhet + 4 kontakter (EU, UK, US, AU) |(e) Extrakabel

* ACCC-enheten kraver en (5 V DC 0,25 A) NEC klass 2 eller Limited Power Source (LPS) och SELV-
Klassad stromforsériningsenhet av den typ som medfdljer.

2. Installationséversikt
AC Cloud Control-enheten kan installeras i vaggmonterat lage (figur 2) eller i
skrivbordslage (figur 3). Vagguttag skall finnas néra utrustningen och vara latt atkomligt.

VARNING: For att sékerstélla regelefterlevnad ska du endast anvénda den medféljande
strémforsorjningsenheten. Tank pa att vissa mobler och material (mattor, gardiner, glas,
metall m.m.) kan paverka IR-kommunikationen.

VIKTIG: Gatewayen maste installeras pa en saker plats, sasom ett last elskap eller
ett omrade som ar fysiskt otillgangligt. Gatewayen far endast anslutas till natverk med
oOvervakad atkomst och begrénsad tillgang till natverksutrustning.

Se https://www.intesis.com/accloud fér mer information.

3. Wi-Fi-konfigurering
Folj anvisningarna i var manual for Wi-Fi-konfiguration pa:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. IR-konfigurering (inldrningslédge)

VIKTIGT: Innan du startar IR-konfigureringen ska du kontrollera kompabilitetslistan pa
https://www.intesis.com/accloud och se tillatt AC Cloud Control-enheten &r ansluten
till internet.

1. Tryck ner knappen ACCC i 3 sekunder. LED-lampan lyser med ett stadigt vitt
sken.
2. Lyft pa den tradiésa IR-kontrollen och tryck pa knappen Pa/Av samtidigt som
du riktar den mot AC Cloud Control-enheten.
« Om konfigureringen inte &r OK bérjar AC Cloud Control-enhetens LED-lampa
blinka rétt.
Upprepa processen fran steg 1 och kontrollera var kompabilitetslista eller ga
till https://www.intesis.com/accloud fér mer information.
« Om konfigureringen &r OK blinkar AC Cloud Control-enhetens LED-lampa grént.

5. Registrering av enheten

Folj anvisningarna nedan for att registrera enheten:

1. Ga til https://accloud.intesis.com.

2. Skapa ett konto (om du inte redan har ett).

3. Ga till avsnittet installningar/enhet/ och klicka pa L&gag till enhet.

4. Ange registreringskoden (den 25-siffriga koden pa installationsguide dekalen).
5. Valja de guider (funktioner) som du vill anvanda pa enheten.

Du hittar utférlig information om installation och konfigurering pa https://www.intesis.
com/accloud 27
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GARANTIDOKUMENT

1. HMS Industrial Networks, S.L.U. (nedan kallat HMS Networks) informerar dig harmed,
i sin egenskap av tillverkare, om de rattigheter som kungligt lagdekret 1/2007 av den
16 november 2007 om godkannande av den reviderade allménna konsument- och
anvandarskyddslagen och 6vrig tillamplig lagstiftning tilldelar dig i din egenskap av
konsument i handelse av en brist pa éverensstdmmelse hos enheten AC Cloud Control
(nedan kallad enheten).

2. HMS Networks garanterar dig att det, under tre (3) ar efter leveransen av enheten,
tar ansvar, enligt de allménna villkor som anges i detta dokument, for brister pa
overensstdmmelse hos enheten, forutsatt att en sadan brist pa dverensstammelse har
orsakats av ett tillverkningsfel som férhindrar anvandning av enheten pa normalt satt
eller med dess normala kvalitets- och prestandanivaer. | detta syfte ska det antas att
brister pa éverensstdmmelse som uppdagas inom sex (6) manader efter leveransen av
enheten redan fanns nér enheten levererades, utom om detta antagande ar oférenligt
med den pastadda bristen pa éverensstammelse.

3. Om en legitim brist pa éverensstimmelse hos enheten enligt féregaende punkt
pavisas far du kostnadsfritt vélja mellan reparation och utbyte av enheten, férutsatt att
det alternativ som du valjer &r objektivt méjligt och proportionelit.

4. Om du har valt reparation av enheten, men det efter att en sadan reparation har
utférts och enheten har levererats visar sig att den fortfarande har det tillverkningsfel
som gav upphov till bristen pa dverensstammelse sa har du réatt att begéra att enheten
byts ut mot en annan av samma slag, utom om ett sadant utbyte ar oproportionellt i
férhallande till felet.

5. Om du véljer reparation eller utbyte av enheten ska berakningen av den garantitid som
anges i avsnitt 2 i detta dokument avbrytas fran den tidpunkt da du tillhandahaller den
icke-6verensstammande enheten tills den reparerade enheten eller ersattningsenheten
levereras till dig, sa att aterstaende garantitid fortsatter att 16pa fran den tidpunkten och
framat. HMS Networks ansvarar aven for tillverkningsfel som orsakar reparation under
sex (6) manader efter en sadan reparation.

6. Om det inte ar mojligt att utfora reparation eller utbyte eller om reparation eller utbyte
inte har utforts av HMS Networks har du ratt att begara prisnedséttning eller till och med
retur av enheten med aterbetalning av det betalda priset. Du har emellertid inte ratt att
returnera enheten och begéra aterbetalning av det betalda priset om det tillverkningsfel
som gav upphov till bristen pa dverensstdammelse &r av ringa betydelse.

7. Garantin fér enheten tacker inte fel, oegentligheter, funktionsstorningar,
kvalitetsforsamringar eller prestandaférsamringar som orsakats av nagot av féljande:

(i) Ett fel eller en funktionsstérning i den luftkonditionering som enheten har installerats i.
(i) Defekt eller felaktig installation av enheten av den tekniker som du kan ha anlitat fér
att utféra en sadan installation eller av en annan tredje part.

(iii) All hantering av enheten fran din sida, samt all felaktig anvandning av enheten
fran din sida, inklusive fall med demontering eller 6ppnande av enheten och tillagg
av komponenter eller ytterligare tilloehér bade till enheten och till den utrustning for
luftkonditionering som den har installerats i.
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(iv) Fel eller avbrott i strom- eller datorférsérjningen eller till folid av atkomst till och
anvandning av Internet utanfér HMS Networks kontroll samt alla 6vriga som uppstar till
foljd av felaktig anvandning av enheten.

(v) Skador orsakade av transport eller férvaring av enheten som inte kan tillskrivas HMS
Networks eller alla Gvriga relaterade till underhall av enheten fére och efter férsaljningen
av den.

(vi) Normalt slitage av enheten eller dess komponenter som ett resultat av tidens gang
samt sonderslagning av enheten eller annat orsakat av slag, fall eller mekaniska stotar.
(vii) Kontakt mellan enheten och vatten eller andra olampliga @mnen samt skador
orsakade av miljoférhallanden som &r olampliga eller inte 6verensstammer med de
forhallanden som anges i bruksanvisningen.

8. Bevara fakturan eller kvittot fran kopet, sa att du kan bevisa mottagningsdatumet for
enheten for berakningen av garantitiden.

9. Denna garanti galler for enheter som kops i Spanien. For enheter som kops utanfor
Spanien galler de garantivillkor som har faststallts i det land dar enheten képtes.

e-postmeddelande till info@intesis.com, s& kommer du att f& anvisningar for det|

10. Om du behodver utéva dina rattigheter enligt denna garanti kan du skicka ett.
forfarande du ska folja.

HMS Industrial Networks, S.L.U.

C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona), Spanien
Telefon: +34938047134
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1. Produktbeskrivelse [DK ]

AC Cloud Control-enheden er et eksternt modul, der kan tilslutte klimaanleeg til dit Wi-
Finetvaerk for at oprette global forbindelse og anvende fiernstyringsapplikationer via en
brugervenlig greenseflade.

Pakkens indhold (figur 1):
[(a) AC Cloud Control apparat [ (b) 3 gummideempere [(c Installationsvejledning |
|(d) Stremforsyning + 4 stik(EU, UK, US, AU) | (e) Ekstra kabel

* ACCC-enheden krzever en (SVDC 0,25 A) NEC klasse 2 eller begraenset stremforsyning (Limited Power
Source - LPS) og SELV (separated extra-low voltage — adskilt ekstra lav spaending)nominel stremforsyning
som den, der medfolger.

2. Monteringsoversigt
AC Cloud Control-enheden kan monteres pa en vaeg (figur 2) eller pa et bord (figur 3).
Stikkontakten skal veere i neerheden af udstyret og skal veere tilgaengelige.

ADVARSEL: For at sikre overholdelse af lovgivningen ma kun den medfelgende
stremforsyning anvendes.Husk, at nogle mebler og materialer (teepper, gardiner, glas,
metal m.v.) kan pavirke IR-kommunikationen.

VIGTIGT: Gatewayen skal installeres pa et sikkert sted, sasom i et last elskab eller
et fysisk uti igt omrade. G yen ma kun tilsluttes netveerk med overvaget
adgang og begraenset adgang til netvaerksudstyr.

Se https://www.intesis.com/accloud for yderligere oplysninger.
3. Wi-Fi konfiguration

Folg anvisningerne fra vores Wi-Fi konfigurationsmanual pa:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. IR-konfiguration (laringstilstand)

VIGTIGT: For IR-konfigurationsprocessen pabegyndes, skal kompatibilitetslisten
pa https://www.intesis.com/accloud kontrolleres, og serg for, at AC Cloud Control
controlleren allerede er tilsluttet il internettet.

1. Tryk pa ACCC-knappen i 3 sekunder.LED vil lyse konstant hvidt.
2. Tag den tradlese IR-controller op og tryk pa Til/fra-knappe, der du peger
mod AC Cloud Control-enheden.
« Hvis processen ikke er OK, vil AC Cloud Control-enhedens LED blinke rgdt.
Gentag processen fra trin 1 og kontroller vores kompatibilitetsliste eller besgg https://
www.intesis.com/accloud for flere oplysninger.
« Hvis processen er OK, vil AC Cloud Control-enhedens LED blinke grent.

5. Registrering af enheden

Folg nedenstaende anvisninger for at registrere din enhed:

1. Ga til https://accloud.intesis.com.

2. Opret en konto (hvis du ikke har en endnu).

3. Ga til indstillinger/enhed/ afsnittet og klik pa tilfgj enhed..

4. Indtast registreringskoden (koden med 25 tal pa installationsvejledning
meerkat).

5. Veelg de widgets (funktioner), du vil bruge med din enhed.

Du kan finde flere oplysninger om hele installations- og konfigurations processen pa

https://www.intesis.com/accloud
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GARANTIAFTALE

1. HMS Industrial Networks, S.L.U. (i det felgende “HMS Networks”"), informerer hermed
i sin rolle som producent om hvilke rettigheder du i henhold til Royal Legislative Decree
1/2007 dateret den 16. november, godkender den reviderede General Consumer og
User Protection Law og resten af den geeldende lovgivning har i din rolle som forbruger i
tilfeelde af mangler pa produktet AC Cloud Control (i det felgende “Enheden”).

2. HMS Networks garanterer at i tre (3) ar fra leveringsdatoen af enheden, skal den veere
erstatningspligtig ifelge handelsvilkarene, der fremgar af denne aftale, for mangler pa
enheden under forudseetning af at sddanne mangler skyldes fremstillingsdefekter, der
forhindrer brugen af enheden pa den normale made eller pa det saedvanlige kvalitets-
og ydelsesniveau. | denne henseende m& man ga ud fra, at manglerne, der er blevet
rapporterede inden for seks (6) maneder efter leveringen af enheden, allerede var
tilstede, da enheden blev leveret, med mindre denne antagelse er uforenelig med de
pastaede mangler.

3. Hvis en retsmaessig mangel pa enheden er i overensstemmsle med de tidligere viste
parafgraffer, kan du veelge mellem reparation og udskiftning af enheden vederlagsfrit
under forudsastning af at valget du foretager er objektivt muligt og proportionalt.

4. Hvis du valgte at fa enheden repareret men den stadigvaek er fejlbehaeftet efter
reparation med samme mangel som tidligere, kan du veelge at fa enheden udskiftet
meden tilsvarende enhed med mindre en sadan udskiftning ikke er proportional med.
hensyn til defekten.

5. Hvis du veelger reparation eller udskiftning af enheden, skal beregningen af
garantiperioden, der findes under afsnit 2 i denne aftale, suspenderes fra det tidspunkt
du indsender den mangelfulde enhed indtil den reparerede eller udskiftede enhed bliver
leveret tilbage til dig og den resterende garantiperiode fortseetter fra dette tidspunkt
og indtil udigb. HMS Networks skal holdes lig for fremstillir der har
forarsaget reparationen i seks (6) maneder fra reparationen blev udfert.

6. Hvis reparation eller udskiftning ikke er mulig eller ikke er blevet udfert af HMS
Networks, kan du anmode om et nedslag i prisen eller sagar returnere enheden med en
refundering af den betalte pris. Men du kan imidlertid ikke returnere enheden og anmode
om en refundering af kebsprisen, hvis fremstillingsdefekten er ubetydelig.

7. Garantien omfatter ikke defekter, uregelmeessigheder, fejlfunktioner eller forringet
kvalitet eller ydeevne forarsaget af folgende forhold:

(i) Enhver defekt eller fejlfunktion af airconditionudstyret pa hvilket enheden er monteret.
(i) Defekt eller forkert montering af enheden af installateren du bestiller til at udfere
arbejdet eller af en tredjepart.

(i) Enhver form for handtering af enheden og ligeledes forkert betjening indbefattet
adskillelse eller abning af enheden og tilfgjelse af ekstra dele eller tilbeher enten pa
enheden selv eller pa airconditionsudstyret pa hvilket den er monteret.

(iv) Manglende stremforsyning eller afbrydelser af elektriciteten eller adgang til og
betjening af internettet der ligger uden for HMS Networks kontrol, savel som enhver
anden fejl der skyldes uhensigtsmaessig betjening af enheden.
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(v) Skader der er forarsaget under transport eller opbevaring af enheden der ikke
skyldes HMS Networks eller andre skader der ikke er relaterede til vedligeholdelse af
enheden for og efter salget.

(vi) Aimindeligt slid pa enheden eller dele dertil som resultat af normalt brug af enheden
samt beskadigelse af den eller andre dele pga. sted, fald eller slag.

(vii) Hvis enheden har veeret i kontakt med vand eller andre vaesker, savel som skader
forérsaget som resultat af miljgforhold der er uegnede eller ikke i overensstemmelse
med de forhold som er angivet i brugsanvisningen.

8. For at kunne bevise hvornar du modtog enheden i forbindelse med beregning af
garantiperioden, ber du gemme fakturaen eller kabskvitteringen.

9. Denne garanti omfatter alle enheder der er kebt i Spanien.| tilfeelde af at du har
kebt enheder i andre lande, skal garantibetingelserne for det pageeldende land veere
geeldende.

10. For at gare krav pa de rettigheder der er indeholdt i denne garanti, skal du sende en
e-mail til info@intesis.com, hvor proceduren du skal felge er angivet.

HMS Industrial Networks, S.L.U.

C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona) - Spanien
Telefon: +34938047134
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1. Productomschrijving [NL]

Het AC Cloud Control apparaat is een externe module die het mogelijk maakt om
airconditioning systemen aan te sluiten op uw draadloos netwerk teneinde te voorzien
in globale connectiviteit en bediening op afstand via een gebruiksvriendelijke interface.

Inhoud van de verpakking (figuur 1):
[(a) AC Cloud Control appaarat [(b) 3 rubber dempers [(clr iegid |
|(d) Voeding + 4 pluggen(EU, UK, US, AU) | (e) Extra kabel |

“Het ACCC-apparaat vereist een laadstroom van 5VDC/0,2A NEC Klasse 2 of laadapparaat met de markering
LPS (Limited Power Source) en voedingskabel met extra lage spanning (SELV) zoals meegeleverd

2. Installatieoverzicht

Het AC Cloud Control apparaat kan op een muurbevestiging (figuur 2) of in een
tafelmodel standaard (figuur 3) worden geinstalleerd. De wandcontactdoos moet zich in
de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

( VOORZICHTIG: Gebruik om naleving van de regelgeving te waarborgen, uitsluitend
de meegeleverde voeding. Houd er rekening mee dat sommige meubels en materialen
(tapijten, gordijnen, glas, metaal, ...) van invloed kunnen zijn op de IR- communicatie.

BELANGRIJK: De gateway moet worden geinstalleerd op een beveiligde locatie, zoals
een afgesloten elektrisch kast of een fysiek ontoegankelijke ruimte. De gateway mag alleen
worden aangesloten op netwerken met gecontroleerde toegang en beperkte toegang tot

L netwerkapparatuur.

Zie https://www.intesis.com/accloud voor verdere informatie

3. Wi-Fi configuratie .
Volg de instructies op van onze Wi —Fi configuratie handleiding op:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. IR configuration (learning mode)

LET OP: Controleer voordat u de IR-configuratieprocedure start, de compatibiliteitslijst
op https://www.intesis.com/accloud en zorg, dat u de AC Cloud Control apparaat al
heeft aangesloten op het internet.

. Druk gedurende 3 seconden op de ACCC knop. Het LED lampje zal continue wit
gaan branden.

Pak de IR draadloze controller en druk op de Aan/Uit-knop, terwijl u hem richt

op het AC Cloud Control universele apparaat.

« Als de procedure niet OK is, gaat het LED lampje van het AC Cloud Control
apparaat rood knipperen.

Herhaal de procedure vanaf stap 1 en controleer onze compatibiliteitslijst of bezoek
https://www.intesis.com/accloud voor meer details.

« Als de procedure OK is, gaat het LED lampje groen knipperen.

I

5. Registratie van het apparaat

Volg de instructies hieronder om uw apparaat te registreren:

1. Ga naar https:/accloud.intesis.com.

2. Maak een account aan (voor het geval u die nog niet heeft).

3. Bezoek de sectie instellingen/apparaat en klik op voeg apparaat.

4. Voer de registratiecode in (25 cijferige code op de installatiegids sticker).

5. Selecteer de widgets (functies) die uwilt gebruiken met uwapparaat.

U kunt gedetailleerde informatie vinden over de hele installatie- en configuratieproce-
dure op https://www.intesis.com/accloud 33
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GARANTIEDOCUMENT

1. HMS Industrial Networks, S.L.U. (hierna “HMS Networks”), in haar hoedanigheid
als fabrikant, informeert u hierbij over de rechten die bij Koninklijk Wetgevend Decreet
nr. 12007 van 16 november tot vaststelling van de herziene tekst van de Algemene
Wet betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers alsmede overige
toepasselijke wet- en regelgeving u als klant toekent in gevallen van non-conformiteit bij
de aankoop van het apparaat AC Cloud Control (hierna “het apparaat”).

2. HMS Networks garandeert dat zij gedurende drie (3) jaar na de levering van
het apparaat, onder de garantiebepalingen die zijn opgenomen in dit document,
aansprakelijk is voor non-conformiteit bij aankoop van het apparaat, op voorwaarde dat
deze non-conformiteit (het gebrek) te wijten is aan een fabrieksfout dat voorkomt dat
het apparaat op een normale wijze of met de gebruikelijke kwaliteitseisen en prestaties
kan worden gebruikt. In dit opzicht zal verondersteld moeten worden dat de non-
conformiteit die zich binnen zes (6) maanden vanaf de levering van het apparaat heeft
geopenbaard al bestond ten tijde van de levering van het apparaat, tenzij het vermoeden
niet verenigbaar is met de vermeende non-conformiteit.

3. Indien een terechte non-conformiteit van het apparaat overeenkomstig de voorgaande
paragraaf is aangetoond, kunt u kiezen tussen het kosteloos laten reparareren of
vervangen van het apparaat, ervan uitgaande dat de optie die u kiest mogelijk is en
evenredig.

4. Indien u hebt gekozen voor het laten repareren van het apparaat, maar nadat
genoemde reparatie is uitgevoerd en het apparaat is afgeleverd nog steeds blijkt dat
het fabricagedefect dat tot de non-conformiteitsclaim heeft geleid aanwezig is, dan kunt
u een verzoek indienen tot vervanging van het apparaat door een ander van hetzelfde
type, tenzij deze vervanging onevenredig is in verhouding tot het defect.

5. Indien u kiest voor reparatie of vervanging van het apparaat, dan zal de berekening
van de garantietermijn die opgenomen is onder punt 2 van dit document worden
opgeschort vanaf het moment dat u het defecte apparaat inlevert totdat het gerepareerde
of het vervangende apparaat aan u is geleverd. De resterende garantietermijn zal
vanaf dat moment weer ingaan. HMS Networks zal ook aansprakelijk zijn voor de
fabricagegebreken die de oorzaak zijn geweest van de reparatie voor de duur van zes
(6) maanden vanaf de reparatie.

6. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is of niet door HMS Networks is
uitgevoerd, dan kunt u een korting op het aankoopbedrag aanvragen of zelfs het
apparaat retourneren met restitutie van het aankoopbedrag dat u hebt betaald. U
mag het apparaat echter niet retourneren met het verzoek tot terugbetaling van het
aankoopbedrag als het ontstane defect dat tot de afwijking lijdt een klein probleem
betreft.

7. De garantie geldt niet voor defecten, gebreken, storingen, kwaliteits- en/of
prestatieverlies die veroorzaakt zijn door:

(i) Een defect of storing in het airconditioningsysteem waarin het apparaat is
geinstalleerd.

(i) Foutieve of ondeugdelijke installatie van het apparaat door de technicus die u
mogelijk hebt ingehuurd voor het installeren van dit apparaat of door derden.
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(i) Handelingen die door u aan het apparaat zijn verricht, alsook voor gevallen van
verkeerd gebruik van het apparaat, inclusief de gevallen van ontmanteling of opening
van het apparaat en het toevoegen van onderdelen of extra accessoires aan zowel het
apparaat als het airconditioningsysteem waarin het apparaat is geinstalleerd.

(iv) Uitval of storingen in de elektriciteitsvoorziening, verlies van computerprestaties of
toegang tot een internethandeling buiten de controle van HMS Networks, danwel andere
storingen die zijn ontstaan door verkeerd gebruik van het apparaat.

(v) Schade die veroorzaakt is door het transport of de opslag van het apparaat en dat
niet aan HMS Networks i s toe te rekenen, of andere schade die gerelateerd is aan het
onderhoud van het apparaat voor en/of na de verkoop ervan.

(vi) De normale slijtage van het apparaat of delen ervan door de jaren heen, alsook
het breken ervan of andere schade die ontstaan is door ontploffing, vallen, stoten of
botsingen.

(vii) Het contact van het apparaat met water of andere ongeschikte stoffen, alsmede
schade veroorzaakt door omgevingsomstandigheden die ongeschikt zijn of niet
overeenkomstig de omstandigheden die aangegeven zijn in de gebruiksaanwijzing.

8. Om de garantietermijn van het apparaat te kunnen bepalen, dient u de originele
factuur of aankoopbeuwijs te overleggen die u met uw bestelling ontving.

9. Deze garantie geldt voor alle apparaten die in Spanje zijn aangekocht. Indien de
apparaten buiten Spanje zijn gekocht, zullen de garantiebepalingen van het land waar
die apparaten zijn verkregen van toepassing zijn.

10. Om in aanmerking te komen voor deze garantie, stuur een e-mail naar info@intesis. .
com zodat wij u kunnen informeren over de te volgen procedure.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Telefoon: +34938047134
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1. Opis produktu [PL]

Urzadzenie AC Cloud Control jest zewnetrznym modutem, ktdry umozliwia potgczenie
klimatyzatoréw firmy do sieci Wi-Fi w celu zapewnienia globalnej tacznosci i zdalnego
sterowania za pomocg tatwego w obstudze interfejsu.

Zawarto$¢ opakowania (rysunek 1):

|(a) Urzadzenie AC Cloud Controll(b)3 gumowe thumiki |(c Instrukcja montazu |
[(d) Zasilacz + 4 wtyki (EU, UK, US, AU) [(e) Dodatkowy kabel |
* Urzadzenie AC Cloud Control (zasilane pradem 5VDC 0,25 A) wymaga zrédia zasilania zgodnego z NEC
Class 2 lub Limited Power Source (LPS),lub tez SELV o podanych w
dokumencie.

2. Oméwienie instalacji

Urzadzenie AC Cloud Control mozna instalowac tak jak na $cianie (rysunek 2) lub
w pozyciji stojacej (rysunek 3). Gniazdko zasilania musi si¢ znajdowac¢ w poblizu
urzadzenia i musi by¢ fatwo dostepne.

PRZESTROGA: Aby zapewni¢ zgodnos¢ z przepisami, nalezy stosowac wy&qcznle
zasilacz dostarczony z urzadzeniem. Nalezy roéwniez pamietaé, ze niektére meble
lub materialy (jak dywan, zastony, szkio, metal...) moga zakiéca¢ komunikacje¢ w
L podczerwieni.

WAZNE: Brama (gateway) musi by¢ zainstalowana w bezpiecznym miejscu, takim jak
zamknigta na klucz szafa elektryczna lub fizycznie niedostepny obszar. Brama powinna
by¢ podigczona wytgcznie do sieci z monitorowanym dostgpem i ograniczonym
dostepem do urzadzen sieciowych.

Dodatkowe informacje https://www.intesis.com/accloud.

3. Konfiguracja potaczenia Wi-Fi

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w podreczniku konfiguracji potaczenia Wi-Fi,
dostepnym na stronie: https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. Konfiguracja komunikacji w podczerwieni (tryb nauczania)

Wazne: Przed rozpoczeciem konfigurowania komunikacji urzadzenia w podczerwieni
nalezy sprawdzi¢ listg kompatybilno$ci na stronie https://www.intesis.com/accloud/ oraz
podtgczy¢ uniwersalny modut AC Cloud Control do sieci Internet.

1. Naci$nij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ACCC. Dioda LED zacznie
$wieci€ na biato.
2. Wez do reki pilot bezprzewodowy IR i, kierujgc go w strone urzadzenia
AC Cloud Control, nacisnij przycisk On/Off.
+ Dioda LED na urzadzeniu AC Cloud Control powinna zacza¢ miga¢ na czer
wono.
W razie niepowodzenia powtarzaj ten proces od kroku 1 i sprawdz liste kompatybilnosci
urzadzen lub odwiedz strone https:/www.intesis.com/accloud, aby uzyska¢ wiecej informacji.
« Jesli operacja si¢ powiedzie, dioda LED urzgdzenia zacznie miga¢ na
Zielono.
5. Rejestracja urzadzenia
Aby zarejestrowac urzadzenie, postepuj zgodnie z instrukcjg ponizej:
1. Odwiedz strone https:/accloud.intesis.com.
2. Utwdrz konto (jesli go nie masz).
3. Przejdz do sekcji Ustawienia/Urzadzenie i kliknij opcje Dodaj urzadzenie.
4. Wprowadz numer rejestracyjny (25-cyfrowy kod z naklejki na instrukcja montazu).
5. Wybierz widzety (funkcje) urzadzenia, ktére chcesz uzywac.
Wiecej szczegdtow na temat konfiguracii i instalacji urzadzenia mozna znalez¢ na stronie
https://www.intesis.com/accloud
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GWARANCJA

1. Firma HMS Industrial Networks, S.L.U. (zwana dalej ,HMS Networks”), w charakterze
producenta, niniejszym informuje o prawach przystugujacych, zgodnie z dekretem
krolewskim 1/2007 z 16 listopada 2007 r., zatwierdzajagcym zmieniong ustawe o ochronie
konsumentoéw i uzytkownikéw oraz pozostate przepisy w tym zakresie, konsumentowi w
przypadku niezgodnosci urzadzenia AC Cloud Control (zwanego dalej ,Urzadzeniem”).

2. HMS Networks gwarantuje, ze przez okres trzy (3) lat od daty dostawy Urzadzenia
firma bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢, zgodnie z warunkami okre$lonymi w niniejszym
dokumencie, za niezgodno$¢ Urzadzenia, pod warunkiem, ze taka niezgodno$¢ bedzie
wynika¢ z wady produkcyjnej, ktéra uniemozliwia uzytkowanie Urzadzenia w zwykly
sposéb lub na zwyklym poziomie jakosci i wydajnosci. Zaktada sig, ze niezgodnosc,
ktére zostanie ujawniona w ciagu szesciu (6) miesiecy od daty dostawy Urzadzenia
istniata w momencie jego dostawy, chyba ze takie zatozenie jest sprzeczne z
domniemang niezgodnoscia.

3. W przypadku stwierdzenia uzasadnionej niezgodnosci Urzadzenia zgodnie z
poprzednim ustepem, konsument moze wybraé darmowg naprawe lub wymiane
Urzadzenia, pod warunkiem, ze wybrana opcja jest obiektywnie mozliwa i wspétmierna
do takiej niezgodnosci.

4. Jezeli w przypadku wybrania naprawy Urzadzenia takie naprawione i dostarczone
Urzadzenie nadal bedzie zawiera¢ wade produkcyjng dajgca podstawe do stwierdzenia
niezgodno$ci, konsument moze zazadaé wymiany Urzadzenia na inne urzadzenie
takiego samego rodzaju, chyba ze taka wymiana bedzie niewspdtmierna do takiej wady.

5. W przypadku wybrania naprawy lub wymiany Urzadzenia okres gwarancyjny
okreslony w punkcie 2 zostanie zawieszony od momentu dostarczenia niezgodnego
Urzadzenia producentowi do momentu dostarczenia naprawionego lub wymienionego
Urzadzenia konsumentowi; pozostaly okres gwarancyjny zostanie wznowiony od tego
momentu. HMS Networks bedzie takze ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wady produkcyjne
powstate w ciggu szesciu (6) miesiecy od takiej naprawy.

6. Jezeli naprawa lub wymiana nie bedzie mozliwa lub nie zostanie wykonana przez
HMS Networks, konsument moze zarzadza¢ obnizenia ceny lub nawet mozliwosci
zwrotu Urzadzenia i odzyskania zaptaconej kwoty. Konsument nie moze jednak
zwroci¢ Urzadzenia i zazgdac zwrotu zaptaconej kwoty, jezeli wada produkcyjna dajgca
podstawe do stwierdzenia niezgodnosci jest mato istotna.

7. Gwarancja nie obejmuje zadnych wad, nieprawidtowego dziatania ani obnizenia
jakosci lub wydajnosci, jezeli wynikajg one z:

(i) jakiejkolwiek wady lub nieprawidiowego dziatania urzadzenia klimatyzacyjnego, w
ktérym zainstalowano Urzadzenie.

(i) wadliwej lub nieprawidtowej instalacji Urzadzenia przez technika zatrudnionego przez
konsumenta w celu wykonania takiej instalacji lub przez jakakolwiek osobe trzecia.

(iii) obstugi lub nieprawidtowego uzytkowania Urzadzenia przez konsumenta, w tym
demontazu lub otwierania Urzadzenia oraz dodawania czesci lub akcesoriéw do
Urzadzenia i do urzadzenia klimatyzacyjnego, w ktérym takie Urzadzenie zostato
zainstalowane.
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(iv) awarii lub przerwy w dostawie pradu lub zasilania komputera, a takze uzyskiwania
dostepu do Internetu lub jego uzytkowania poza kontrolg HMS Networks, a takze
z jakichkolwiek innych przyczyn spowodowanych niewtasciwym uzytkowaniem
Urzadzenia.

(v) Uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania Urzadzenia, ktére
nie lezg po stronie HMS Networks, lub zwigzanych z obstugg techniczng Urzadzenia
przed lub po jego sprzedazy.

(vi) zwyktego zuzycia Urzadzenia lub jego czesci w wyniki uptywu czasu, a takze
peknigcia i innych uszkodzen powstatych w wyniku uderzen lub upadkoéw.

(vii) Kontaktu Urzadzenia z wodg lub innymi nieodpowiednimi substancjami, a takze
uszkodzenia spowodowanego warunkami $rodowiskowymi, ktére sg niewtasciwe lub
niezgodne z warunkami okreslonymi w instrukcji obstugi.

8. Nalezy zachowac fakture lub paragon jako dowdd daty odbioru Urzgdzenia dla celow
ustalenia okresu gwarancyjnego.

9. Gwarancja dotyczy Urzadzen zakupionych w Hiszpanii. W przypadku Urzadzen
zakupionych poza Hiszpanig zastosowanie majg warunki gwarancyjne obowigzujgce
w danym kraju.

10. Aby skorzysta¢ ze swoich praw przystugujgcych na mocy niniejszej gwarancii, wyslij
wiadomos$¢ e-mail pod adres info@intesis.com. Otrzymasz wiadomos¢ zwrotng ze
wskazaniem procedury, do ktérej nalezy sig zastosowaé.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Telefon: +34938047134
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1. Onucanue yctpoucrtaa [RU]

YerpoiictBo AC Cloud Control sBnsieTcsi BHELUHUM MOAYeM NOAKIIOHEHUS YCTPOICTB
k cetn Wi-Fi ans oBecneyeHns yHuBepcansHoWi MoaKnio4aeMocTu v AUCTaHLMOHHOMO
yNpaBreHnsi C NOMOLLBIO YI0GHOTO NOMb30BaTENbLCKOro UHTEpdeNca.

KomnnekT noctasku (puc. 1):
|(a) Yerpoiicteo AC Cloud Control |(b) 3 peanHoBbIX amMopTu3aTopa | (c) PykoBofCTBO NO yCTaHoBKE: |

|(d) VcTouHumk nutanms + 4 sunkm (EU, UK, US, AU) |(e)£lononHmeanbu7| Kkabenb |
* Ainst yetpoiictea ACCC Heobxomumo (5VDC 0,25 A) NEC 2 Knacca un NGTOMHYK MUATaHIS OTPaHIHEHHOM
mowHocT! (LPS) v neTouHuk nuTakms SELV aHanorHbiii
nocraensiemomy.

2. O6Lee onucaHMe YCTaHOBKH

YeTpoiicTBoAC Cloud ControlMoxeT6biTh yCTaHOBNEHO BHACTEHHOMMOMNOXEHUU(PUC.
2)1NNB HAacTONLHOM nonoxeHu(puc. 3). FHeano Po3eTkM AOMKHO BbiT PAacMoONOXeHO
B6n13n 060pyAoBaHNS 1 BbiTb AOCTYMHBIM.

BHUMAHME: [Ins o6ecne4eHnsicooTBETCTBIS HOPMATUBHLIM TpeGoBaHUsM,
MCMOMNb30BATLTOMNBKO NOCTABNSEMBINGNOK NUTaHNS.MOMHIUTE, YTO HekoTopasi MeGenb
vmartepuarbl (KOBpbl, LUTOPbI, CTEKIO, MeTasl...)MoryT nosnusTeHallKcssab.

BAXHO: LLinto3 gomkeH GbITb yCcTaHOBNEH B Ge3onacHoM MecTe, Hanpumep, B
3anepToM 3MeKTPUHECKOM LuKady nnm B hsnyeckn HeAoCTynHow 3oHe. L3 gonxex
NOAKMIONaTLCS TOMBKO K CETAM C KOHTPONMPYEMbIM AOCTYNOM U OFPaHNYEHHbIM
[IOCTYNOM K CETEBOMY 06OpY/I0BaHMIO.

CmoTpuTe flononHuTenkHyto nHopmaumio hitps://www.intesis.com/accloud
3. Kondmrypauusa Wi-Fi

CnepyiiTe MHCTPYKUMSIMHALLEropyKoBOACTBa No koHdurypaumm Wi-Fi:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. KoHdurypauus UK (pexum obyueHus)

BaxHo: [epen Havanomnpouecca HaproﬁKwMK, noxanyicra, nposepbTe
cnucok coBmecTumocTuHa https://www.intesis.com/accloud n ybeautech, uyToy Bac
ecTbyHuBepcanbHbiil koHTponnep AC Cloud Control yxenoaknioueHHbli k MHTepHeTy.

. Haxmute kHonky ACCC, yaepxwBas B TedeHne 3 cekyHf. MosiBUTCSH OCTOSIHHbIA
6enblii ceeT namnbl LED.
. Bosbmute 6ecnpoBoaHoi koHTponnep UK n HaxmuTe KHOMKY BKRkoYeHUs /
BbIKMIOYEHUSA, HANPaBNss Ha YHUBEPCArbHOE YCTPORCTBO.
« Ecnm B npouecce 6yayT c6oun, namna LED yctpoiictea AC Cloud Control 6yaet
MopraTh KpacHbIM.
MoBTopuTe Npouecc ¢ 1 wara 1 NpoBepsTe CNMCOK COBMECTUMOCTM UNn
nocetute https://www.intesis.com/accloud ans nonyyenus Gonee noapo6Hon
WHopmaLumuu.
« Ecnu npouecc cooteTcTByeT Hopme, namna LED yctpoiictea AC Cloud Control
3aMopraeT 3efneHbIM.
5. Pernctpauus yctpouctea
[ns peructpaumm ycTpoiicTea cneayiTe CneaytoLwum UHCTPYKLNAM:
1. 3anauTe Ha caunT https://accloud.intesis.com.
2. CoapaiTe y4eTHYI0 3anuCh (ECIN OHa ellie He Co3aHa).
3. 3aitauTe B pasaen ycTaHoBKW/yCTPOWCTBO/ U HaxmuTe [J06aBUTb YCTPONCTBO.
4. BBeanTe perucTpaLMoHHbIi KoA (25-3HauHbli Kof Ha PyKOBOACTBO MO YCTaHOBKE
HaKnewnKoi).
5. BuibepuTe BUAXKETbI (PYHKUMM), KOTOPbIE Bbl XOTUTE MCMONb30BATh.
Bonee noapobHyto nHGopMaLMio 0 MpoLiecce YCTaHOBKW U KOHMUrypaLum Bbl HailaeTe
Ha canTe https://www.intesis.com/accloud 39
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AC Cloud Control PYKOBOJCTBO MO YCTAHOBKE
FAPAHTUS

1. HMS Industrial Networks, S.L.U. (nanee *HMS Networks”), B kadectse
NpoOM3BOAUTENS), HACTOSILLMM YBEAOMMSET Bac O npaBaX, MPedyCMOTPEHHbIX B
Koponesckom pekpete 1/2007 ot 16 Hos6ps, NocpeacTBOM KOTOPOrO MpUHUMaeTcs
paciumpeHHbIi TekcT ObLiero 3akoHa o 3aluuMTe npas noTpebuTenen n nonb3osatenei,
a Takke APYrMX 3aKOHOAATErbHbIX AOKYMEHTaX, KOTOpble HadensioT Bac npasamu
notpebutenein B cnyyae Hanuuus HecootseTcTBUIt ycTporctBa AC Cloud Control
(nanee “YcTpoiicTeo”).

2. HMS Networks rapaHTupyeT Bam, 4TO B TedeHue Tpu (3) neT C MOMeHTa nocTaBku
YctpoiicTa, Bam Gynet obecneveHo obcnyxuBaHue, B COOTBETCTBUW C YCIOBUSIMU
[IaHHOrO [I0KYMEHTa, B Cly4ae HeCOOTBETCTBUS YCTPOMCTBA, B TOM Cryyae ecrii AaHHOe
HecooTBETCTBIE GyAeT CBA3AHO C MPOM3BOACTBEHHBIM AeeKTOM, HEeno3BOMAIOLUM
MCNOMb30BaTh YCTPOMCTBO B OGBIYHOM MOPSAKE UMW B COOTBETCTBUM C €70 YPOBHEM
Ka4yecTea U1 NPOU3BOANTENLHOCTU. B 3ToI CBA3N NPpeAnonaraeTes, YTo HeCOOTBETCTBUS,
KoTopble GyAyT BbisiBNEHbl B TeyeHWe LWecTu (6) MecsieB C MOMEHTa NOCTaBKu
YCTPOICTBa YXKE CYLLECTBOBANN B YCTPOCTBE B MOMEHT MOCTaBKMA, 3@ UCKIIOYEHUEM
criyyaes, Koraa 9TO MpeanonoxeHne 6ynerT NpOTUBOPEUUTL  BbISIBIIEHHOMY
HECOOTBETCTBNIO.

3. Ecnu ¢hakT HecooTBeTCTBMA YCTPONCTBA B COOTBETCTBUM C NPEAbIAYLLUMM MYHKTOM
6yneT AokasaH, Bbl MOXETE BbiGpaTh Mexay GecnnaTHbIM PEMOHTOM YCTPOMCTBA Ui
ero 6ecnnatHoit 3amMeHoN, C 06s3aTenbHbLIM YCNoBMEM, YTO BbiGpaHHbIi BapuaHT Gyaet
0GBLEKTMBHO BO3MOXHBIM 1 COM3MEPUMBIM C HEUCNIPABHOCTHIO.

4. Ecnmn Bbl BbiGpanu pemoHT YCTpoiicTBa, @ NOCMe €ero pPeMoHTa W [OCTaBK1
NPOM3BOACTBEHHbIN 4eDEKT COXPAHSAETCS, Bbl MOXETE 3anpociTh 3aMeHy YcTpoiicTea
Ha Apyroe Takoro e TWna, 3a WCKIMIOYEHWeM CIyyaeB, Korga AaHHas 3ameHa He
nponopuuoHanbHa AedekTy.

5. Mpu BbIGOpE PEeMOHTa UNM 3ameHbl YCTPOMCTBA pacyeT rapaHTUMHOTO nepuoaa,
YKa3aHHOro B MyHKTE 2 [aHHOTO [oKymMeHTa GydeT npepsaH C MOMEHTa MomyuyeHns
HECOOTBETCTBYIOLEro YCTPOACTBA A0 MOMEHTa OTMPaBKi BaM OTPEMOHTUPOBAHHOTO
VNN 3aMEeHEHHOro YCTpPOiACTBa, OCTaBLUMIACA rapaHTUiiHbIA CPOK BO30GHOBNSETCH C
aToro momeHTa. HMS Networks Taioke HeceT OTBETCTBEHHOCTbL 3@ NPOU3BOACTBEHHbIE
[neeKkThl, KOTOpble MOTyT MoTpeGoBaTh PEMOHTa B TeueHue WecTu (6) Mecsues C
MOMeHTa paHee NpoBEAEHHOro PEMOHTA.

6. Ecnn 3ameHa Unn peMOHT HEBO3MOXHbI, UMW He MOTYT BbiTb BbinonHeHsl HMS Net-
works, Bbl MOXETE 3anpOCHUTh CHUKEHME CTOMMOCTU UMK AaXe BEPHYTL YCTPOMCTBO C
MOMHOM KOMNeHcaLeit ero cTouMocTu. Tem He MeHee, Bbl He UMeeTe Npasa BepHYTb
YCTpoicTBO, Tpebyst KOMNEHCaLWM €ro CTOMMOCTM, €CM NPON3BOLACTBEHHBINM AedeKT,
ABNSIOLYNACS NPUUMHO HECOOTBETCTBUS, HE UMEET GOMbLLOTO 3HAUEHMS.

7. TapaHTus Ha YCTPOIICTBO He NOKPbLIBAET AeeKTbl, HECOOTBETCTBUS, HEMCNPABHOCTM
WU CHWKEHNA Ka4eCTBa, Bbi3BaHHbIE:

(i) JThoBbiMM  HEMCNpaBHOCTAMW WNKM  HenpaBuNbHOW  paBoToit  o6opyaoBaHUs
KOHAULMOHNPOBaHMS BO3/lyXa, B KOTOPOM YCTAHOBMEHO YCTPOICTBO.

(ii) AecheKTHOM 1NN HEKOPPEKTHON YCTaHOBKO YCTPONCTBA TEXHUKOM, HAHATLIM BaMu
[iNS BLINOMHEHNS [JAHHOWN YCTaHOBKM, UNK NIoGON APYron TPETbel CTOPOHOIA.

40




AC Cloud Control PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE

(iii) JllobbiM Balwmm obpalleHvem ¢ YCTPOMNCTBOM, a Takke MNobbiM HEKOPPEKTHLIM
1CrOMb30BaHNEM YCTPOICTBA, BKIIOYAs Crlyyan AEMOHTaXa UMk OTKPLITUS YCTpoiicTea
1 fo6aBrneHst AeTanei unu [OMNONHUTENbHbIX aKCECCyapoB, kak K YCTPONCTBY, Tak U K
0GOPYAOBaHNIO KOHANLIMOHMPOBAHUS BO3/lyXa, B KOTOPOM OHO YCTAaHOBMEHO.

(iv) C6oem wnu nepepblBOM B Mojayu SneKTpodHeprun, cboem B WHopmatuke,
nepebosmu C MHTepHeToM, He 3aBucswmmn ot HMS Networks, a Tawke nobbimu
ApYrMu cBosiMU, BO3HUKLLMMU B pesynbraTe HenpaamanoH paboTbl YcTpoiicTea.

(v) MoBpex TpaHcnopT Wnm xp: YcrponcTsa, He
3aBUCALLUMU OT HMS Networks, unu no6biMu ApyrumMm NoBpeXAeHNsIMU, CBA3aHHbIMU
C 06CAyXMBaHNEM YCTPOIICTBA 10 UMK NOCHE NPOAaKM.

(vi) HopmanbHbIM M3HOCOM YCTPOWCTBA MK €ro YacTeit C TeYeHMeM BpeMEHU, a Taioke
nonomMKamm1 1 ipyrumm AechekTamm, BO3HUKLIMMY B pe3ynbTaTe yaapa Ui naaeHus.
(vii) Mpy KoHTaKTe YCTPOIACTBA C BOAOW WM APYIVIMI HEAONYCTUMBIMM BELLECTBAMM,
a TaKke 1 § noa BUEM OKD! cpeabl, KoTopble
ABMSIOTCA HEXENaTerbHLIMU UM HE COOTBETCTBYIOLUMMM yKasaHHbIM B aHHOM
pYyKOBOACTBE.

8. [Ona noaTBepxAeHWs Aatbl npuobpeTeHust YCTpoiicTBa C Lenblo  pacyeta
rapaHTUIHOTO Nep1ofia HEOBXOAMMO COXPaHUTL CHET UMM HEK O MOKYMKe.

9. laHHas rapaHTWsi pacnpocTpaHsieTcs Ha YCTponcTea, npuobpeTeHHble B McnaHuu.
Ans YcTporcTe, npuobpeTeHHbix 3a npedenamu McnaHuw, rapaHTuiiHble YCMOBUS
MEHSIOTCSA B 3aBUCHMOCTM OT TOI CTPpaHbl, rae Bbino npuobpeTeHo YcTpoicTBo.

10. Yto6bl BOCNONbL30BaTLCA NpaBamu, NPeAyCMOTPEHHLIMU AAaHHOW rapaHTuei, Bbl
MOXETE HanpaBUTb ANEKTPOHHOE NCbMO Mo agpecy info@intesis.com, nocne Yyero Bam
Byner ykasaH anroputm AeNCTBUIA.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Bapcenoxa)
TenedoH: +34938047134
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1. Oriin Tanimi [TR]

AC Cloud Control cihazi kiiresel baglanabilirlik ve uzaktan komuta uygulamalari
saglamak amaciyla, kullanici dostu bir arayliz vasitasi ile Klima birimlerinizi Wi-Fi
aginiza baglayabilen harici bir moduildiir.

Ambalaj Igerigi (Sekil 1):
|(a)AC Cloud Control Cihazi |(b) 3 lastik tampon |(c) Hizli kurulum kilavuzu |
|(d) Giig kaynag: + 4 fis (AB, Birlesik Krallik, ABD, Avustralya) |(e) Ek kablo

* ACCC {iriini bir (5VDC 0.2 A) NEC Sinif 2 veya sinirl bir giig kaynagi (LPS) ve verilen SELV derecell giig
kaynagi gerektiri.

2. Kurulum Ozeti
AC Cloud Control cihazi duvara (Sekil 2) veya masa Ustii pozisyonunda (Sekil 3)
monte edilebilir. Soket-priz, ekipmana yakin olacak ve erisilebilir olmalidir.

DIKKAT: Yénetmelik geregdi, sadece sunulmus olan gii¢ kaynagini kullaniniz. Mobilya
ve bazi malzemelerin (hali, perde, cam, metal vs. gibi...) IR iletisimini etkileyebilecegini
unutmayiniz.

ONEMLI: A§ gegidi, kilitli bir elektrik dolabi veya fiziksel olarak erisilemeyen bir alan
gibi glivenli bir yere kurulmalidir. A§ gegidi yalnizca izlenen erisime sahip ve ag
donanimina kisitl erisime sahip aglara baglanmalidir.

Daha fazla bilgi igin https://www.intesis.com/accloud adresini ziyaret edebilirsiniz.
3. Wi-Fi Kurulumu

https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config adresindeki Wi-Fi kurulum
kilavuzumuzdaki talimatlari izleyiniz.

4. IR kurulumu (6grenme modu)

ONEMLI: IR kurulum siirecine baglamadan 6nce liitfen https:/www.intesis.com/accloud
adresinden uyumluluk listesini kontrol ediniz ve AC Cloud Control cihazina in internete

onceden bagl olduguna emin olunuz.

1. ACCC butonunu 3 saniye boyunca basili tutun. LED 15131 strekli beyaz
yanmaya baglayacaktir.

2. IR kablosuz kontrol cihazini alin ve AC Cloud Control cihazina dogru
tutarak Ag¢/Kapat butonuna basiniz.

-Eger siire¢ tamam (OK) degilse AC Cloud Control cihazi LED 1s131 kirmizi renkte
yanip sonecektir. Stireci 1. Adimdan baslayarak tekrarlayiniz ve uyumluluk listemizi
kontrol ediniz veya https://www.intesis.com/accloud univer saladresimizi ziyaret ederek

ayrintilari okuyunuz.
-Eger silire¢ tamam (OK) ise AC Cloud Control cihazi LED 11§ yesil renkte yanip
sonecektir.

5. Cihazin kaydedilmesi

Cihazinizin kaydini yaptirmak igin asagidaki islemleri yapiniz:

1. https://accloud.intesis.com adresini ziyaret ediniz.

2. Hesap olusturunuz (sayet hala olusturmadiysaniz).

3. Ayarlar/aygit boliimiinii ziyaret ediniz ve “cihaz ekle” sekmesini tiklayiniz.
4. Kayit kodunuzu tanitiniz (hizl kurulum kilavuzu tizerindeki etikette yazili 25
basamakli kod)

5. Cihazinizla kullanmak istediginiz islevleri seginiz.

Tum montaj ve kurulum iglemleri hakkinda ayrintili bilgiyi https:/www.intesis.com/
accloud adresinde bulabilirsiniz.
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AC Cloud Control HIZLI KURULUM KILAVUZU
GARANTI BELGESI

1. HMS Networks Software S.L.U. (bundan bdyle “HMS Networks”) retici sifatiyla
sizi AC Cloud Control cihazinin (bundan boyle “Cihaz”) uyumsuziugu halinde tiiketici
olarak size fikir verecek olan ve tadil edilmis sekliyle Genel Tiiketici ve Kullanici Koruma
yasasini onaylayan Kasim tarihli ve 1/2007 sayili Kraliyet Kararnamesi hakkinda
bilgilendirir.

2. HMS Networks Cihazin teslim edilmesinden itibaren (g (3) yil sire ile Cihazin
uyumsuzlugu durumunda, bu uyumsuzlugun sebebinin onun olagan kalite ve performans
seviyelerinde veya olagan bigimiyle ¢alismasini engelleyen bir tretim kusuruna bagl
olmasi kosuluyla, bu belgede belirtilen sart ve kosullarla ylkiimli oldugu hususunda
garanti verir. Bu bakimdan, Cihazin teslim edilmesinden itibaren alti (6) ay igerisinde
ortaya gikan uyumsuzluklarin Cihaz teslim edildiginde zaten var oldugu varsayilir; sayet
bu varsayim ileri siiriilen uyumsuzluk ile uyumlu degil ise.

3. Yukaridaki paragrafta belirtildigi sekilde Cihazin mesru bir uyumsuzlugu gésterildigi
takdirde Ucretsiz onarim veya Cihazin Ucretsiz olarak degistiriimesi segeneklerinden
birini tercih edebilirsiniz; su sartla ki, tercih ettiginiz segenek nesnel olarak miimkiin ve
orantili olmalidir.

4. Cihazin onarilmasi segenegini tercih ettiyseniz ve bu onarim yapiimasina ve Cihazin
teslim edilmesine karsin uyumsuziuga neden olan (retim hatasini hala tasiyorsa
Cihazinizin ayni tiirden bir bagkasi ile degistiriimesini talep edebilirsiniz; su sartla ki, bu
degistirme kusur ile orantisiz olmamalidir.

5. Sayet cihazin onarilmasi segenegini tercih ederseniz, bu belgenin ikinci bélimiinde
belirtilen garanti siiresinin hesaplanmasi, uyumlu olmayan Cihaz onarim igin teslim
ettiginiz tarinten baglayarak onarilmis veya degistirimis Cihaz teslim edilene kadar
gecen siire igerisinde askiya alinir ve garanti siresinin kalan kismi o tarihten itibaren
devam eder. HMS Networks ayrica onarim gerektiren Uretim hatalari igin de bu
onarimdan itibaren alti (6) ay boyunca sorumlu olacaktir.

yapilmadiysa fiyat indirimi isteyebileceginiz gibi Cihaz icin 6dedidiniz paranin geri
6denmesini isteyebilirsiniz. Ancak uyumsuzluga sebep olan Uretim hatasi énemli bir hata
degilse Cihazi iade edip 6dediginiz paray! geri almayi isteyemezsiniz.

6. Sayet onarim veya degistirme mimkin degilse veya HMS Networks taraflndan

7. Cihazin garantisi asagidaki belirtilen sebeplerle meydana gelen kusur, diizensizlik,
bozukluk veya kalite veya performans azalmalarini kapsamaz:

(i) Cihazin monte edildigi klima cihazinda bulunan herhangi bir kusur veya bozukluk.
(i) Montaji yapmasi igin tuttugunuz bir teknisyenin veya tglincii bir tarafga yapilan hatali
veya yanlis Cihaz kurulumu.

(i) Gerek Cihazda ve gerekse de cihazin baglandigl klima cihazi (izerinde sizin
yaptiginiz, pargalarini sékmek veya cihazi agmak, parga veya ek aksesuar eklenmesi
de dahil olmak (izere herhangi bir islem veya yanlis kullanim.

(iv) Elektrik veya bilgisayarda glic yoklugu veya gli¢ kesintileri, internete HMS
Networks'in kontrolli disinda erisimden veya isletimden kaynaklanan ve ayrica Cihazin
uygun olmayan kullanimi sebebiyle meydana gelen durumlar.
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(v) HMS Networks’e atfedilemeyecek nakliye veya depolama sebebiyle meydana gelen
hasarlar veya Cihazin satis 6ncesinde veya satis sonrasinda bakimi ile ilgili olarak
ortaya gikabilecek diger hasarlar.

(vi) Cihazin veya pargalarinin zamanla normal olarak aginmasi ve yipranmasi, garpma,
darbe, yere diisiirme gibi sebeplerle meydana gelen arizalar.

(vii) Cihazin suyla veya uygun olmayan diger maddelerle temasi, ayni zamanda kullanim
kilavuzunda belirtilen uygun olmayan iklim veya gevresel kosullarda kullanimdan
kaynaklanan bozukluklar.

8. Garanti stiresinin belirlenebilmesi igin Cihazi alim tarihinin kanitlanmasi gerektiginden
faturanizi veya alim makbuzunuzu saklamaniz gereklidir.

9. Bu garanti ispanya’da satin alinan Cihazlar igin gegerlidir. Ispanya disinda satin
alinan driinler igin satin alindiklari iilkede gegerli olan garanti kosullari uygulanir.

10. Bu garantiden dogan haklarinizi kullanmak igin info@intesis.com adresine e-mail
yoluyla basvurdugunuz takdirde izlenecek prosediir size belirtilecektir.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Telefon: +34938047134
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1. Descrierea produsului [RO]

Dispozitivul AC Cloud Control este un modul extern care va leaga echipamentul de aer
conditionat la reteaua Wi-Fi in scopul de a furniza o conectivitate globala si un control
de la distanta al aparatelor gratie unei interfete intuitive.

Continutul pachetului (Figura 1):

[(@) Dispozitivul AC Cloud Control | (b) 3 amortizoare din cauciuc [ (c) Ghid de instalare rapidd |
| (d) Sursa de alimentare + 4 stecare (EU, UK, US, AU) | (e) Cablu st |

* Dispozitivul ACCC necesita o alimentare cu energie NEC Class 2 sau LPS (sursé de alimentare limitats)
(5VDC 0,25 A) si alimentare cu energie SELV (voltaj de siguranta de joas tensiune), la fel ca cea fumizata

2. Instalare
Dispozitivul AC Cloud Control poate fi instalat pe perete (Figura 2) sau in pozitie desktop
(Figura 3). Priza trebuie sé fie aproape de echipament si accesibila.

ATENTIE: Pentru a asigura controlul de conformitate, folositi doar sursa de alimentare
furnizata. Retineti ca anumite piese de mobilier sau materiale (covoare, perdele, sticla,
metal...) pot afecta comunicarea in IR.

IMPORTANT: Gateway-ul trebuie instalat intr o locatie sigurd, cum ar fi un dulap electric
fncuiat sau o zona inaccesibila fizic. Gateway-ul trebuie conectat numai la retele cu acces
monitorizat $i acces restrictionat la echipamentul de retea.

Pentru mai multe informatii, vizitati https://www.intesis.com/accloud

3. Configurarea Wi-Fi

Urmati instructiunile din manualul nostru de configurare Wi-Fi:
https://www.intesis.com/docs/IR_Quick_Wireless_Config

4. Configurarea IR (mod invatare)

IMPORTANT: inainte de a incepe procesul de configurare IR, va rugam sa verificati
lista de compatibilitati la adresa https://www.intesis.com/accloud si sa va asigurati ca
unitatea de control AC Cloud Control este deja conectata la internet.

1. Apasati butonul ACCC timp de 3 secunde. LED-ul va deveni constant alb.
2. Luati unitatea de control IR wireless si apasati butonul On/Off indreptandu-I
nspre dispozitivul AC Cloud Control. @
« Daca procesul nu a reusit, LED-ul dispozitivului AC Cloud Control va clipi rosu.
Repetati procesul de la pasul 1 si verificati lista noastra de compatibilitati sau intrati,
pentru mai multe detalii, pe https://www.intesis.com/accloud
« Daca procesul a reusit, LED-ul dispozitivului AC Cloud Control va clipi verde.

5. Inregistrarea dispozitivului

Pentru a va nregistra dispozitivul, urmati instructiunile de mai jos:

1. Vizitati adresa web https://accloud.intesis.com.

2. Creatj-va un cont (in cazul in care nu aveti deja).

3. Vizitati sectiunea setari/dispozitiv si dati clic pe addugati un dispozitiv (add device).
4. Introduceti codul de Tnregistrare (codul de 25 cifre de pe eticheta ghidului de instalare
rapida).

5. Selectati widget-urile (functiile) pe care doriti sa le folositi pe dispozitiv.

Puteti gasi informatii detaliate cu privire la intregul proces de instalare si configurare la

adresa https://www.intesis.com/accloud
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GARANTIE

1. HMS Industrial Networks, S.L.U. (denumit in continuare "HMS Networks”), in calitatea
sa de producator, va aduce la cunostintd prin prezentul document drepturile pe care
Decretul legislativ regal nr. 1/2007 din 16 noiembrie de aprobare a Legii revizuite privind
protectia consumatorului general si a utilizatorului, precum si restul legislatiei aplicabile,
vi le confera, in calitatea dumneavoastrd de consumator, in caz de neconformitate a
dispozitivului AC Cloud Control (denumit in continuare "dispozitivul”).

2. HMS Networks va garanteaza ca, pe o perioada de trei (3) ani cu incepere de la
data livrarii dispozitivului va raspunde, in conformitate cu termenii si conditiile stabilite in
acest document, pentru neconformitatea dispozitivului, cu conditia ca neconformitatea
s& provina dintr-un defect de productie care fie impiedica utilizarea normala a dispozi-
tivului, fie dispozitivul nu atinge nivelul sdu obignuit de calitate si performant. In acest
sens, se presupune ca neconformitatile care sunt descoperite in termen de sase (6) luni
de la momentul livrarii dispozitivului existau deja in momentul in care dispozitivul a fost
livrat, cu exceptia cazului in care aceasta prezumtie este incompatibild cu presupusa
neconformitate.

3. In cazul in care se descopera o neconformitate legitima a dispozitivului, in conformi-
tate cu alineatul anterior, puteti alege, de maniera gratuita, intre repararea sau inlo-
cuirea dispozitivului, cu conditia ca optiunea aleasa sa fie in mod obiectiv posibila si
proportionala.

4. Daca ati optat pentru repararea dispozitivului, dar dupa reparare si livrare, defectul
de fabricatie care a dat nastere la neconformitate nu a disparut, puteti solicita inlocuirea
dispozitivului cu un alt dispozitiv de acelasi fel, cu exceptia cazului in care o astfel de
nlocuire ar fi disproportionata in raport cu defectul.

5. Daca optati pentru repararea sau inlocuirea dispozitivului, calculul perioadei de
garantie prevazute in sectiunea 2 a acestui document se suspenda din momentul in
care livrati dispozitivul neconform pana cand dispozitivul reparat sau inlocuit va este
livrat, perioada de garantie ramasa continuand sa curga incepand cu acel moment.
HMS Networks va raspunde, de asemenea, pentru defectele de fabricatie care au de-
terminat reparatia timp de sase (6) luni incepand cu momentul respectivei reparatii.

6. In cazul in care repararea sau inlocuirea nu este posibild sau nu a fost efectuatd de
cétre HMS Networks, puteti solicita reducerea pretului sau chiar returnarea dispozitivu-
lui, caz in care veti beneficia de rambursarea pretului platit. Cu toate acestea, nu puteti
returna dispozitivul si cere rambursarea pretului platit daca defectul de fabricatie care a
cauzat neconformitatea este de mica importanta.

7. Garantia dispozitivului nu acopera niciun defect, nereguld, functionare defectuoasa
sau reducere a calitatii sau a performantei cauzate de:

(i) Orice defect sau functionare defectuoasé a echipamentului de aer conditionat in care
este instalat dispozitivul.

(ii) Instalarea defectuoasé sau incorectéd a dispozitivului de catre tehnicianul pe care
|-ati angajat in scopul de a efectua aceasta instalatie sau de catre orice alté terta parte.
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(iii) Orice manipulare a dispozitivului de catre dumneavoastra, precum si orice utilizare
incorecta a dispozitivului, inclusiv cazuri de demontare sau deschidere a dispozitivului,
precum si de adaugare de piese sau accesorii suplimentare, atat dispozitivului, cat si
echipamentului de aer conditionat in care este instalat.

(iv) Pene sau intreruperi ale energiei electrice sau ale calculatorului, sau care rezulta
din accesul la sau functionarea internetului si care nu tin de controlul HMS Networks,
precum si orice alte derivate ale unei utilizari necorespunzatoare a dispozitivului.

(v) Avarii produse de transportul sau depozitarea dispozitivului care nu sunt imputabile
HMS Networks, sau orice altd avarie cauzata de intretinerea dispozitivului inainte si
dupa vanzarea mai sus mentionata.

(vi) Uzura normala a dispozitivului sau a partilor sale componente ca urmare a trecerii
timpului, precum si spargerea sau distrugerea acestuia, cauzate de lovituri, caderi sau
impacturi.

(vii) Contactul dispozitivului cu apa sau cu alte substante nepotrivite, precum si prejudici-
ile cauzate ca urmare a unor conditii de mediu nepotrivite sau neconforme celor indicate
n manualul de instructiuni.

8. in scopul dovedirii datei de primire a dispozitivului, in vederea calcularii perioadei de
garantie, trebuie sa pastrati factura sau chitanta cumpararii.

9. Aceasta garantie se aplica dispozitivelor achizitionate in Spania. In cazul dispozitive-
lor cumpérate in afara Spaniei, se aplica conditiile de garantie stabilite in tara din care
acestea au fost achizitionate.

10. Tn vederea exercitarii drepturilor care decurg din aceast garantie, puteti trimite un
e-mail la info@intesis.com, in urma caruia va va fi indicata procedura pe care trebuie
s& o urmati.

HMS Industrial Networks, S.L.U.
C/ Mila i Fontanals, 7

08700 — Igualada (Barcelona)
Telefon: +34938047134
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Technical Features

J
st mm

Ll .
28 mm
26 mm
Enclosure ABS (V-0, 5VB). 2,1 mm thickness
PC (V-2). 1 mm thickness
Dimensions. 81x78x28 mm
Weight 769
Colour White
Power supply 5VDC 0,25 ANEC Class 2 or Limited Power Source (LPS) and
SELV rated Power supply
Radio Parameters Wi-Fi 802.11 (b/g/n)
RF Frequency range: 2412 to 2497 MHz
Output power (average): 8 dBm
(Modulated signal at antenna port; 11Mb/Sec.)
LED indicators 1 x Device status
Button 1 x Push button
Temperature sensor 1 x Internal temperature sensor
Infrared communication 1 x Infrared receiver
2x Infrared emitter
Binary Input 1 x Minijack connection (3.5mm stereo jack)
Operating Temperature From 0°C to 40°C
Operating humidity <93% HR, no condensation
Stock humidity <93% HR, no condensation
RoHS conformity Compliant with RoHS directive (2011/65/EU)
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FCC Interference Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation of this device.

Contains FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOMO02:
RF Exposure Warning Notice:

*This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure
Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency
(RF) Exposure rules.

«This equipment has very low levels of RF energy that is deemed to comply without
maximum permissive exposure evaluation (MPE).

«This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other
antenna or transmitter.

Caution:
*To assure continued compliance, follow the attached installation instructions.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

«This transmitter external antenna must be installed and operated keeping at least
20 cm (7 7/8 inch).

RSS-102, Issue 5

Device compliant with the standard:

RSS-102, Issue 5

Safety Code 6: Health Canada’s Radiofrequency Exposure
Guidelines
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Binary Input

OPTION 1: PRESENCE DETECTOR

BINARY INPUT
CONNECTOR

STEREQ JACK
(3’5 mm)

POWER
CONNECTOR

OPTION 2: WINDOW CONTACT

RIGHTCHANNEL ~ COMMON

- RIGHT
N

COMM:
LEFT (Not used)

[EN] Connection cable not provided. Check requirements below.

[DE] Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Uberpriifen der An
forderungen unten.

[FR] Cable de connexion non fourni. Vérifier les exigences ci-dessous.

[IT] Cavo di collegamento non fornito. Controllare i requisiti di seguito.

[PT] Cabo de conexao nao fornecido. Verifique os requisitos abaixo.

[ES] Cable de conexion no proporcionado. Verifique los requisitos a continuacion.

[ca] Cable de connexié no proporcionat. Verifiqui els requeriments a continuacio.

[NO] Tilkoblingskabel falger ikke med. Sjekk kravene nedenfor

[SW] Anslt medfoljer ej. Kontrollera kraven nedan.

[DK] Tilslutningskabel ikke oplyst. Tjek nedenstaende krav.

[NL] Aansluitkabel niet verstrekt. Controleer onderstaande vereisten.

[PL] Kabel zasilania nie podana. Sprawdz ponizej wymagania.

[RU] CoeamHuTenbHbIi kabenb He NpeaycMoTpeHo. MposepeTe TPeGOBaHNS HItkKE.

[TR] Baglanti kablo veriimez. Asagidaki gereksinimleri kontrol edin.

[RO] Care nu sunt prevazute cablu de conectare. Verificati cerintele de mai jos.

[zH] RGPEEEGS. WA PR,

[AR] iod 15uald b 3. 105030 a0 pciladnls bage,

Potencial free binary input

Signal cable length: 5m unshielded, may be extended up to 20m with
twisted

Compliant with the following standards:
IEC61000-4-2: level 4 - 15kV (air discharge) - 8kV (contact discharge)
MIL STD 883E-Method 3015-7: class3B




AC Cloud Control

FAQ & SUPPORT

[EN] For any question or problem related with the product or the installation procedure,
please visit our supportcenter at https://www.intesis.com/support/ac-cloud-control-fag/

[DE]Bitte besuchen Sie bei Fra%en oder Problemen beziiglich dieses Produkts oder
seiner Installation unser Support-Center unter der Adresse https://www.intesis.com/sup-
port/ac-cloud-control-fag/

[E’R{ Pour toute question ou probléme au sujet de ce produit ou de son installation,
veuillez consulter notre centre d'assistance sur https://www.intesis.com/support/ac-
cloud-control-fag/

[IT]Per qualsiasi domanda o problema riscontrato con questo prodotto o durante la sua
installazione, visitare il sito del nostro centro di assistenza https://www.intesis.com/support/
ac-cloud-control-fag/

[PT] Para qualquer divida ou problema relacionado com o produto ou procedimento de
instalagéo, por favor visite 0 nosso service de apoio em https:/www.intesis.com/support/
ac-cloud-control-faq/

[ES] Para cualquier duda o problema relacionada con el producto o el procedimiento de
instalacion, por favor visita nuestro centro de soporte https://www.intesis.com/support/
ac-cloud-control-fag/

(SCA] Per qualsevol dubte o ?roblema relacionat amb el producte o el procediment
"instal-lacio, si us plau visita el nostre centre de support https://www.intesis.com/support/
ac-cloud-control-fag/

[NO] Hvis du eventuelt har sgmrsmél eller problemer som gjelder produktet eller instal-
lasjonen, kan du beseke vart kundestettesenter pa https://www.intesis.com/support/
ac-cloud-control-faq/

]lSW]Om du har fragor eller stéter pa problem som rér produkten eller installations-
forfarandet kan du besoka vart supportcenter pa https://www.intesis.com/support/ac-
cloud-control-fag/

[DK] Hvis du har spergsmal eller problemer i relation til produktet eller installationspro-
ceduren, bedes du besgge voressupportcenter pa https://www.intesis.com/support/ac-
cloud-control-faq/

[NL] Voor alle vragen of problemen die gerelateerd zijn aan het product of de instal-
Iatiepr??ed/ure. surf naar onze helpdesk: https://www.intesis.com/support/ac-cloud-
control-faq

[PL] Odpowiedzi na pytania i problemy zwigzane z produktem i jego instalacjg mozna
znalez¢ w centrum pomocy technicznej pod adresem: https://www.intesis.com/support/
ac-cloud-control-fag/

[RU] EcrinyBacBO3HUKIIMBONPOCHIMAMMPOGIEMbI, CBSI3aHHBIECYCTPOMCTBOMUIUNPOLIEAY
poitycTaHoBKK, MoceTuTeHaLlLeHTproaaepxkuHacaiite https:/www.intesis.com/support/
ac-cloud-control-fag/

[TR] Uriin veya kurulum prosedri ile ilgili herhar;gi bir soru veya sorununuzun olmasi
durumunda, ldtfen https://www.intesis.com/support/ac-cloud-control-fag/adresinden destek
merkezimize ulasin.

[RO] Pentru orice intrebare sau problema Ie?até de produs sau procedura de instalare,
va rugdm sa ne vizitati centrul de asistenta clienti la https://www.intesis.com/support/
ac-cloud-control-fag/

[ZH] A ™ i B 22 R FRAH S AT T )R, 5 ) AT T S R o
https://www.intesis.com/support/ac-cloud-control-fag/

[AR] 13 dligess dxgsela g ol Sl |y aidlds acie J3 Ao s lr el 1detaniges 10 g le
BTE3 u?b' ';J-‘gg gl @0l gdes 1dleb Ideidss: hifps://www.intesis.com/support/ac-cloud-
control-faq,
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